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With emergency stop trigger action and
mechanical latching pushbuttons
Avec boutons coup de poing d’arrét d’'urgence
a \(erro_uillage brusque et a accrochage
mécanique
Conform to standards: / Conformes aux normes :
- EN/IEC 60204-32,
- EN/ISO 13850: 2006,
- EN/IEC 60947-5-5,
- Machinery directive 98/37/EC.

Directive machines 98/37/CE.

(1) With pusbutton
released

(1) Avec coup de poing
déverrouillé

1
4.21(1

107

in.
mm

With mushroom head switching off
mechanical latching pushbuttons

Avec boutons coup de poing de coupure
d’urgence a accrochage mécanique

Conform to standards: / Conformes aux normes :
EN/IEC 60947-5-5.

@ 1821
@ 0.87-1.02

Pendant control stations

Assembly

Follow the mounting instructions (tightening torque, nut orientation,

assembly of legend plates and accessories referred to in the product

catalogue). Proper assembly is important for correct operation and

obtaining the IP rating.

Operations to be carried out during assembly, routine

maintenance or part replacement

o Assembly:

- follow the assembly steps in sequence (A, B, C...),

- follow the tightening torques shown in the table,

- utilize all necessary elements (legends, collar, caps, nuts, ...).

e Routine maintenance:

- check that the screws (XX) on the rear cover are properly tightened
to the torque shown in the table,

- check the condition and secureness (collar and screws) of the
protective end (YY + ZZ + AA),

- check the condition of the enclosure,

- check the condition of the control units (buttons, indicators, ...),

e Part replacement:

- use only genuine replacement parts listed in the catalogue,

- follow the tightening torques shown in the table.

Electric wiring

- Do not oil or grease the control elements.

- Electric wiring must be carried out in accordance with all applicable
codes and standards.

- Confirm the device ratings are appropriate for the application.

A A DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, BURN OR EXPLOSION

o Turn off all power before working on this equipment.

e Do not connect more than one phase to the contact terminals.

e Installation, use and maintenance of electrical devices must be
performed by qualified personnel.

Failure to follow these instructions will result in death or serious

injury.

(™ Boites a boutons pendantes

Montage

Respectez les instructions de montage (couple de serrage, sens
d’écrou, montage des supports d’étiquettes accessoires référencés
dans le catalogue produit). Un montage correct est essentiel pour un
bon fonctionnement et I'obtention du bon degré de protection.
Opérations a effectuer lors d’un montage, d’un entretien ou d’une
rechange

N Montatge:l é des ét d tage (A, B, C...)
- respectez la séquence des étapes de montage (A, B, C...),
)B(lACkA983 \ @ - respectez les couples de serrage indiqués dans le tableau,
Nc?i? @ - utilisez tOl).IS les éléments nécessaires (étiquettes, collier, bouchon,
ZA2 BVO0. écrous ...).
ZA2 BGe e Entretien périodique:
- contrdlez que les vis (XX) du capot arriére soient convenablement
. serrées avec le couple indiqué dans le tableau,
- contrdlez I'état et le serrage (collier et vis) de 'embout protecteur
ZB2 SZ3 (YY +ZZ + AA),
- contrdlez I'état de I'enveloppe,
YAC ASB4 Tiohtenina T - controlez I'état des organes de commande (boutons, voyants...).
Ightening torque e Rechange:
Yellow Couple de serrage nutilisez i origine ré i
- que les pieces de rechange d’origine répertoriées au catalogue,
Jaune L Part . in./mm - respectez les couples de serrage indiqués dans le tableau.
Repére | b.in Nem Cablage électrique
@ 1770+ 1.77 12+0,2 - Ne pasbruiler olu graisser(ljes éléments (fife commanc#e.
- Les cablages électriques doivent étre effectués conformément aux
ZA2BS844 | () |14.16+1.77 {1,602 normes et codes en vigueur.
ZA2 BS834 1) With tton - Assurez vous que les caractéristiques électriques de I'équipement
® [974+132 11,1£015 (1) With pusbutto
ZA2 BS934 i U released sont adaptées a votre application.
ZA2 BS944 @ |442+088 0,5+0,1 (1) Avec coup de poing A A DANGER
@ 8.85+1.77 1+02 L déverrouillé
— — in. 3.54 (1) RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, DE BRULURE OU D’ EXPLOSION
0.31 0.31 ® [442:088 105+0,1 mm 90 e Coupez l'alimentation avant de travailler sur cet appareil.
in. 1 1 - o Ne reliez pas plus d’une phase sur les blocs contacts.
mm 8;::Jmm‘ 8:‘:1 [ 227 * ?’88 09401 EOf any ?gelstlog:f,_please consult your ° ISeutl utn persclannel qltjalifié do(ijt effe(;tuerI I'i?sttallation, I'utilisation,
.85+ 1.77 1+0,2 egional Sales Office. 'entretien et la maintenance du matériel électrique.
AW<23 5052145 g% 2712 gOS 1165 ® 1947 max 22 Pour toute question, veuillez consulter votre Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des
mm 1908 19084 91, - a 1< Max revendeur local. blessures graves.
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C dyHKLMeN BKNOYEHMA aBapUMHOro ) @ MoaBecHble NynbTbl yNpaBneHus
XX @ 3y6b5 B CTOPOHY FONOBHOM OCTaHGOBa U MeXaHU4ecKUmMu CGopka _
CaMOONOKUPYHOLWUMUCH HAKUMHBIMU CobntofanTte ykasaHusi 0 MOHTaXy (MOMEHT 3aTsKKW, OpUeHTaums

4YaCTU KHOMKU KHONMKamMmun

- . — ranku, yctaHoBka Tabnuuek ¢ 06o3HaveHnsmu, Beibop
TicTepi TyMMeLikTiH 6acbiHa

NpUHaANEXHOCTEN, ykasdaHHbIX B kaTanore uagenui). NpasunbHas

AnaTTbIK TOKTaTyAbl iCKe KOCY apeKeTi XaHe

XENT1192 KapatblinFaH MeXaHMKanbIK KbICy TyiiMeLLikTepi 6ap ;6|_¢|)£_»|<;q2i>;<:e:( ﬁ;féiiﬂﬁ?ﬁ%ﬂ Hafnexallei paboTbl o6opynoBaHus
CooTBeTcTaMe cTaHgapTam. / Onepauuu, BbinonHsemble Npyu c6opKe, NaHOBOM TEXHMYECKOM
& Keneci ctaHgapTTapra ceiikec kenegi: 06(;:é1y)KMBaHMM unu 3ameHe fetaneun
- - e C6opka.
_ E”;:Eg 613?35232‘(1)'322606 - MocneposatenbHo BeinonHUTe aTansl c6opku (A, B, C...),
XEN G191 . ’ @ 18-21 - CobnioaaiiTe MOMEHTbI 3aTshKKW, NpUBEAEHHbIE B Tabnuue.
- EN/IEC 60947-5-5, 3 0.87-1.02 - Vicnonb3ayiiTe BCe HEOBXOANMbIE AMeMeHTbI (TaBNYKM, XOMYT,
ZA2 BS844 |- dupekTvBa No MaluMHHOMY 06OpyLoBaHMI0 KPbILLKY, Talkvi U T. 4.).
98/37/EC. o [lnaHoBOE TexHMYECKOe 06CnyXnBaHue.
98/37/EC malumHanap Typarnbl AMPEKTUBACHI. - MposepbTe, 4To BUHTLI (XX) Ha 3afHel KpblLLKe 3aTSHYTbI C
& MOMEHTOM, yKasaHHbIM B Tabnuue.
B, - MNpoBepbTe COCTOAHNE M MNOTHOCTb NOCAAKN (XOMYT U BUHTbI)
ZA2 BS834 3awmtHoro kpas (YY + ZZ + AA),
- [poBepbTe cocTosHME Kopryca.
- [poBepbTe COCTOsIHME OPraHOB yNpaBneHWs (KHOMOK, MHAMKATOPOB U T. 4.).
. e 3ameHa gertanemn.
(@ - MNpu 3ameHe Ncnonb3yiTe TONbKO (hUPMEHHbIE AeTanu, ykadaHHble B
Kararore.
& ZA2 BS944 - CobntopaiiTe MOMEHTbI 3aTsXKW, NPUBEAEHHbIE B TabnuLe.

AneKTpuyeckasa nposoaka

- He cma3blBaiTe opraHbl ynpasneHus.

- OneKTPONPOBOAKY BLINOMHSANTE B COOTBETCTBUN CO BCEMM
NPUMEHUMBIMU HOPMamK 1 CTaHAapTamu.

- YOCTOBEPLTECH B TOM, YTO KIacC 3aLWThl YCTPOCTB COOTBETCTBYET
YCNOBWSIM X 3KCTITyaTaLmu.

A A HOCTb

OMACHOCTb NMOPAXEHWUA SNIEKTPUHECKUM TOKOM,
0XXOros Unu B3PbIBA
e [lo Havana paboT ¢ 3TM 06opyA0BaHNEM BbIKIIOYUTE BCE

°0

ZB2 BY1W140

ZB2 BV00e

& =

(1) C oTnyLwueHHoOW

XAC A941, HaXKMMHOWN KHOMKOW 3neKTponuTaHme.
(1) TyimeLuik 3 e He nopgknioyaiite 6onee ogHow asbl K KNeMMam.
| 6ocaTtbinFaH kyiiae ® YCTaHOBKa, 3KCrlyataums 1 TexHmyeckoe obenyxnsaHne
in. 4.21 (1 3NeKTPUYECKUX YCTPONCTB AOSDKHbI BbINMOMHATHCA

KBaﬂI/Id)I/ILu/IpOBaHHbIM nepcoHanom.
HecoGnioaeHne 3aTMX MHCTPYKLUIA npuseaert K
cMepTeribHOMY UCXOAYy UMK cepbe3HOoW TpaBMe.

(%) AcnaHbl 6ackapy CTaHUMsANapbI

mm 107

ZB2 BYeese ZA2 BDe

C MexaHU4ecKkumMmu CaMOGHOKMpyIOI.LWIMMCH
XAC A982 HOXUMHbIMU KHOMKaMun BbIKITHO4YeHUs
~ Cc I'pVIGOBVI,D,HOVI rosioBkou

YepHbin = XKuHa .

Kapa ZA2BG. | MexaHWKanbIK KbICYy TylMeLLiKTepiH YKnHay HyckaymbIKTapbiH OpbIHAaHLI3 (Gekemaey/aiH anHanabipy

XAC A971 WbIFbIHKbI oacneH euwlipy ZB2 BEeee @ MOMEHTI, rauKaHblH OafbITTanybl, WapTTbl 66nr|J'|ep KeCTenepiH XoHe
ZA2 BBe

XAC A983 ’

. ©HIM KaTanorblHaa KepCeTifireH Kepek-xapakrapabl xuHay). [ypbic
CooTB_eTCTBlde CTaH,qapTayl. / ) 1x &) XKMHay TUICTI )KYMbIC XoHe |P HopMacbklHa KOm KeTKi3y YLUiH MaHbl3aa.
Geproit 2A2BD Keneci ctaHgapTTapfa ceiikec Keneqi: AWG14 O
EN/IEC 60947-5-5. 1x unu / Hewecs

XuHay 6apbicbiHAa opbiHAANATbIH onepauusanap, KYHaenikTi
2 5 mm? TeXHUKanbIK KbI3MET KepceTy HeMmece GenweKkTepai aybICTbIpy
Vgsﬂa

o Xunay:
< - XXuHay kagampapblH peTimeH opbiHAaHbI3 (A, B, C...),
unu/ Hemece - Kecteqie kepcerinreH bekemaeyaiH anHanabipy MOMEHTTEPIH OpblHAaHbI3.
:y - Bapnblk KaxeT anemeHTTepAi NanganaHbiHbI3 (WapTTel Genrinep,
2x @f mydTa, KaknakTap, raikanap, ...).
AWG16 o KyHAenikTi TeXHUKanbIK KbI3MeT KOpceTy:
2 x umu/ ”e"”ece& - ApTKbl KaknakTarbl GypaHaanapabiH (XX) kectefe kepceTinreH
1,5 mm? J y ariHanabIpy MOMEHTIHE caiikec THiciHLWe GekeMaenreHiH TeKcepiHia.
- KopfafblIL yLWbIHbIH Ky MEH kayincisairii (Mydta >xxeHe 6ypaHaanap)
TEKCepiHi3 ?(YY +ZZ + AA),

- KopnycTbiH KyNiH TeKCepiHi3.
- Backapy kypanaapblHbIH KyWiH TeKCepiHi3 (TyiMeLLikTep, uHaukaropnap, ...).
e Benwekrepai aybicTbIpy:
- Tek kaTanorTa KepceTinreH TynHyckanbl GenwekTepai FaHa nanganaHblHbi3.
- Kectepe kepcertinreH 6ekemaeyaiH aHanabIpy MOMEHTTEPIH OpbIHAAHbI3.

AneKTp CbiMAApPbIH Xanfay

- Backapy anemeHTTepiH MauMeH xaknaHpl3.

- ONeKTp cbiMAapbIH xanfay 6apnbik KongaHbInaTbiH KOAEKCTEP MeH
cTaHaapTTapFa cavikec opblHAanybl TUIC.
- KypbInfbIHbIH HOPMaTUBTEPI KONAaHyfa xapamabl EKEHAIrNH TEKCEPIHi3.

A A KAYINTI

JJIEKTP TOIbIHbIH COFYbI, KYUAOIPY HE XXAPbINTY KAYTI
09+01 mm 90 ° ij KababIKNeH yMbIC icgey,c&?H OypbIH 6apnblK KyaTTbl OLUIPIHi3.
] = = e BaiinaHbic Tyiicnenepide 6ip hazagaH apTbiK KarFamaHpl3.
1402 Mo Bcem Bonpocam oGpaluaiitect & CBOW 82‘172"7_@_ A gigz‘ﬂ © OneKTP KypbInFbinapbiH OpHaTy, naiaanaHy xeHe TexHukanbik
— PpernoHanbHbIW LEHTP Mo NpoAaxam. = KbI3MET kepceTy BinikTi MamaHaap TapanbiHaH opbiHAanybl TUIC.
22 makcn / makc.| | Kes kenreH cypakrapbiHbI3 TybiHAACA, Byn HyckaynapAbl opbiHAamay enimre Hemece aybIp
XeprinikTi caTy keHceciHe xa6apnacbIHbI3. )KapakaTka akeneai.
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_© ZB2 SZ3

MOMEHT 3aTsKKU
BekempeynaiH

XAC A984 anHangblpy MOMEHTI
XKentbi

Letanb
Capsl /% Benwek| Nem
/( ‘ 2402
ZA2 BS844 1,6+0,2
ZA2 BS834

1,1+0,15
05+0,1
1+0,2
0,5+0,1 in. 3.54 (1)

ZA2 BS934

(1) C otnywueHHow
HaXXUMHOW KHOMKOMN

(1) TyimeLwuik
BocartbinFaH kyiige

ZA2 BS944

8 I
mm T T e

mm? | 05..25 05..2,5 05..1,5
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