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Retain instruction sheet for future use.

Visit our website at www.se.com to
download the documents listed above (user
guides @@) and other documents.

PLEASE NOTE

e Electrical equipment should be installed,
operated, serviced, and maintained only by
qualified personnel.

e No responsibility is assumed by
Schneider Electric for any consequences
arising out of the use of this material.

e All pertinent state, regional, and local
safety regulations must be observed when
installing and using this product.

Notice de montage a conserver pour usage
ultérieur.

Visitez notre site web www.se.com pour
télécharger les documents listés ci-dessus
(guide utilisateurs @@) et d'autres
documents.

REMARQUE IMPORTANTE

e L'installation, I'utilisation, la réparation et la
maintenance des équipements électriques
doivent étre assurées par du personnel
qualifié uniquement.

e Schneider Electric décline toute
responsabilité quant aux conséquences de
I'utilisation de ce matériel.

e Toutes les réglementations locales,
régionales et nationales pertinentes doivent
étre respectées lors de l'installation et de
I'utilisation de ce produit.

Guarde la hoja de instrucciones para
utilizarla en el futuro.

Visite nuestra pagina web en www.se.com
para descargar los documentos enumerados
anteriormente (manuales de usuario@@)
asi.

TENGA EN CUENTA

e La instalacion, utilizacion, puesta en
servicio y mantenimiento de equipos
eléctricos deberan ser realizados sélo por
personal cualificado.

e Schneider Electric no se hace
responsable de ninguna de las
consecuencias del uso de este material.
e Al instalar y utilizar este producto es
necesario tener en cuenta todas las
regulaciones sobre seguridad
correspondientes, ya sean regionales,
locales o estatales.

Bewahren Sie diese Anleitung bitte als
Referenz zur spateren Verwendung auf.
Besuchen Sie unsere Internetseite
www.se.com, um die oben genannten
Dokumente (Benutzerhandbﬁcher@@ )
sowie andere Dokumente herunterzuladen.

BITTE BEACHTEN

o Elektrische Gerate dirfen nur von
Fachpersonal installiert, betrieben, bedient
und gewartet werden.

e Schneider Electric haftet nicht fir
Schaden, die durch die Verwendung dieses
Materials entstehen.

e Bei der Montage und Verwendung dieses
Produkts sind alle zutreffenden staatlichen,
landesspezifischen, regionalen und lokalen
Sicherheitsbestimmungen zu beachten.

Conservare le istruzioni per uso futuro.
Visitate il nostro sito web www.se.com per
scaricare i documenti elencati sopra (guide
utente@@ ) e altri documenti.

NOTA

e Manutenzione, riparazione, installazione e
uso delle apparecchiature elettriche si
devono affidare solo a personale qualificato.
e Schneider Electric non si assume alcuna
responsabilita per qualsiasi conseguenza
derivante dall’'uso di questo materiale.

e Durante l'installazione e l'uso di questo
prodotto & necessario rispettare tutte le
normative locali, nazionali o internazionali in
materia di sicurezza.

Guarde a folha de instrugdes para utilizagéo
futura.

Visite 0 nosso site em www.se.com para
transferir os documentos listados acima
(manuais do utiIizador@@) e outros
documentos.

NOTA

e A instalagao, utilizagdo e manutengéo do
equipamento eléctrico devem ser efectuadas
exclusivamente por pessoal qualificado.

e A Schneider Electric ndo assume qualquer
responsabilidade pelas consequéncias
resultantes da utilizagéo deste material.

e Todas as regulamentagdes de seguranga
pertinentes, sejam estatais, regionais ou
locais, devem ser cumpridas na instalagéo e
utilizacédo deste produto.
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HAZARD OF ELECTRIC SHOCK,
EXPLOSION OR ARC FLASH

e Apply appropriate personal protective
equipment (PPE) and follow safe electrical
work practices. See NFPA 70E, CSA Z462,
NOM-029-STPS or local equivalent.

e This equipment must only be installed and
serviced by qualified electrical personnel.

o Turn off all power supplying this
equipment before working on or inside
equipment.

e Always use a properly rated voltage
sensing device to confirm power is off.

e Replace all devices, doors, and covers
before turning on power to this equipment.
e Beware of potential hazards, and carefully
inspect the work area for tools and objects
that may have been left inside the
equipment.

Failure to follow these instructions will
result in death or serious injury.

RISQUE D'ELECTROCUTION,
D'EXPLOSION OU D'ECLAIR D'ARC
ELECTRIQUE

o Portez un équipement de protection
individuel (EPI) adapté et respectez les
consignes de sécurité électrique courantes.
Reportez-vous aux normes NFPA 70E,
CSA 7462, NOM-029-STPS ou aux codes
locaux en vigueur.

o Seul un personnel qualifié doit effectuer
l'installation et I'entretien de cet équipement.
o Débranchez toutes les sources
d'alimentation de cet équipement avant
d'effectuer toute opération interne ou
externe sur celui-ci.

o Utilisez toujours un dispositif de
détection de tension ayant une valeur
nominale appropriée pour vous assurer
que I'alimentation est coupée.

e Replacez tous les dispositifs, les portes
et les capots avant de mettre I'équipement
sous tension.

o Faites attention aux dangers potentiels
et inspectez attentivement la zone de
travail pour vous assurer qu'aucun outil ou
objet n'est resté a l'intérieur de I'équipement.

Si ces directives ne sont pas respectées,
cela entrainera la mort ou des blessures
graves.

PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA,
EXPLOSION O DESTELLO POR ARQUEO

o Utilice equipo de proteccion personal
(EPP) apropiado y siga las practicas de
seguridad eléctricos establecidas.

Consulte las normas NFPA 70E,

CSA 7462, NOM-029-STPS u otros cédigos
locales correspondientes.

e Solamente el personal eléctrico calificado
debera instalar y prestar servicio de
mantenimiento a este equipo.

o Desconecte todas las fuentes de
alimentacion del equipo antes de realizar
cualquier trabajo en él.

e Siempre utilice un dispositivo detector de
tensién nominal adecuado para confirmar la
desenergizacion del equipo.

e Vuelva a colocar todos los dispositivos,
las puertas y las cubiertas antes de volver a
energizar el equipo.

e Tenga cuidado con los riesgos
potenciales, e inspeccione cuidadosamente
la zona de trabajo para comprobar si han
quedado herramientas y objetos dentro del
equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones
provocara lesiones graves o incluso la
muerte.

GEFAHR VON ELEKTRISCHEM
SCHLAG, EXPLOSION ODER
LICHTBOGEN

e Tragen Sie personliche Schutzausriistung
(PSA) und befolgen Sie sichere Verfahren
im Umgang mit Elektrogeraten. Siehe
NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS
oder lokale Entsprechung.

e Diese Gerate dirfen nur von qualifizierten
Elektrikern installiert und gewartet werden.
o Schalten Sie vor Arbeiten am bzw. im
Innern des Geréts die gesamte
Spannungsversorgung ab.

e Verwenden Sie fiir die Priifung
vorhandener Spannung stets einen
Spannungsfiihler mit zutreffender
Bemessungsspannung.

o Bringen Sie alle Vorrichtungen, Tiren und
Abdeckungen wieder an, bevor Sie das
Gerat einschalten.

e Beachten Sie potenzielle Gefahren, und
Uberprifen Sie den Arbeitsbereich auf
Werkzeuge und andere Gegenstande, die
sich méglicherweise noch in

der Anlage befinden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen
fiihrt zu Tod oder schweren
Verletzungen.

RISCHIO DI FOLGORAZIONE,
ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO

e Utilizzare dispositivi di protezione
individuale (DPI) idonei e adottare misure di
sicurezza adeguate per lavori elettrici.
Vedere le normative NFPA 70E, CSA Z462,
NOM-029-STPS o le norme equivalenti nel
paese di installazione.

o Installazione e manutenzione di questa
apparecchiatura si devono affidare solo ad
elettricisti qualificati.

e Prima di lavorare con |'apparecchiatura o
al suo interno isolare completamente
I'alimentazione elettrica.

e Per verificare che I'alimentazione sia
isolata usare sempre un rilevatore di
tensione correttamente tarato.

e Sostituire dispositivi, sportelli e coperture
prima di riaccendere I'alimentazione
dell'apparecchiatura.

e Prestare attenzione a potenziali pericoli e
ispezionare con attenzione I'area di lavoro
per assicurarsi di non aver dimenticato
utensili o altri oggetti all'interno
dell'apparecchiatura.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
provochera morte o gravi infortuni.

RISCO DE ELECTROCUSSAO, DE
EXPLOSAO, OU DE ARCO ELECTRICO

e Utilize equipamento de protecgéo pessoal
(PPE) e siga os métodos de seguranga
eléctrica. Consulte NFPA 70E, CSA 7462,
NOM-029-STPS ou o equivalente local.

e Ainstalacdo e manutengéo deste
equipamento s6 devem ser efectuadas por
electricistas qualificados.

o Desligue todas as fontes de alimentacgéo
deste equipamento antes de trabalhar no
equipamento ou no seu interior.

o Utilize sempre um dispositivo de deteccao
da tensdo nominal adequada para confirmar
se a alimentagao esta desligada.

e Substitua todos os dispositivos, portas e
tampas antes de ligar a alimentacao deste
equipamento.

e Esteja atento a potenciais perigos e
inspecione cuidadosamente a area de
trabalho para se assegurar que ndo foram
deixadas ferramentas e objectos no interior
do equipamento.

A néo observancia destas instrugées
resultara em morte, ou ferimentos
graves.

OnacHOCTbL MOPaXeHUs INEeKTPUYECKUM
TOKOM, B3pbiBa U1 BO3HUMKHOBEHUA Ayrun

e Vlcnonbayite nogxoasime cpeactaa
nHavBuayansHon 3awmtel (CU3) n
cobntofaiite TexHWKy 6esonacHocTv nNpu
anekTpoTexHuyeckux paborax. Cm. NFPA
70E, CSA 7462, NOM-029-STPS unun
MECTHbI 3KBMBANEHTHbIVA CTaHAapT.

o [laHHoe obopynoBaHue mMoryT
ycTaHaBnMBaTb 1 06CnyXnBaTb TOMbKO
KBanMuUMpoBaHHbIEe ANEKTPUKM.

o OTKnlounTe NUTaHne Ao Havana pabotbl
CHapYXu Unu BHyTpM obopyaoBaHus.

e Bcerga nonb3yntech Haanexalumm
[aTYNKOM HOMUHANMBHOTO HANPSHKEHUs Ans
onpeaeneHnst OTCyTCTBUS MUTaHWS.

e YcTaHoBUTe 06paTHO BCe YCTPOMCTBA,
ABepLbl U KPbILLKW Nepez BKIYeHneM
nMTaHus faHHoro obopyaoBaHus.

e /3berainTe noTeHUManbHbIX OnacHOCTeNn,
BHUMaTENbHO OCMOTpUTE pabouyio
obnacTb Ha HannyMe MHCTPYMEHTOB U
npeamMeToB, KOTOPblE MOTIM OCTaTbCs
BHYTpY 060opyaoBaHus.

HecoGntoaeHne 3Tux MHCTPYKLUUIA
npuBeaeT K CMepPTU NN cepbe3Hon
TpaBme.
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HAZARD OF ELECTRIC SHOCK,
EXPLOSION OR ARC FLASH

Repair the installation immediately if an
insulation fault occurs during operation.
Failure to follow these instructions
will result in death or serious injury.

RISQUE D'ELECTROCUTION,
D'EXPLOSION OU D'ECLAIR D'ARC
ELECTRIQUE

Intervenez et réparez immédiatement
l'installation dés qu’un défaut d’isolement
survient en phase d’exploitation de
l'installation.

Si ces directives ne sont pas respectées,
cela entrainera la mort ou des blessures
graves.

PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA,
EXPLOSION O DESTELLO POR
ARQUEO

Intervenga inmediatamente y repare la
instalacion cuando se produzca un fallo de
aislamiento durante la fasede explotacion
de la instalacion.

El incumplimiento de estas
instrucciones provocara lesiones
graves o incluso la muerte.

GEFAHR VON ELEKTRISCHEM
SCHLAG, EXPLOSION ODER
LICHTBOGEN

Unterbrechen und korrigieren

Sie den Installationsvorgang umgehend,
ennwahrend der

Installation einlsolationsfehler auftritt.
Die Nichtbeachtung dieser
Anweisungen fiihrt zu Tod oder
schweren Verletzungen.

RISCHIO DI FOLGORAZIONE,
ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO
Intervenire e riparare

immediatamente I'impianto

quando durante I'esercizio si

verifica un guasto dell'isolamento.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
provochera morte o gravi infortuni.

RISCO DE ELECTROCUSSAO, DE
EXPLOSAO, OU DE ARCO ELECTRICO
Intervenha e repare

imediatamente a instalagdo assim queseja
detectado um defeito

de isolamento na fase de

exploragaoda instalagéo.

A nao observancia destas instrugoes
resultara em morte, ou ferimentos
graves.

. BRIESCTAMRER

W RAEIBAT P L B i,

it EAL I S AGHAT A IE
FEE LR SBARGT.

OnacHOCTb NOpPaXeHUs 3NEeKTPUYECKUM
TOKOM, B3pbIBa UMM BO3HUKHOBEHUSA
nyrm

MpoBepbTe NPaBUNBLHOCTbL YCTAHOBKM U
ycTpaHuTe Npobnemsbl, eCrv BO BpeEMS
paboTbINPOMCXOAUT NOBPEXAEHNE
n3onsaumm.

HecoG6ntoaeHune 3TUX MHCTPYKLUA
npuBeAeT K CMePTU MU Cepbe3Hon
TpaBme
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BbikntovaTenem / HiE& s2ie(E
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2.2.2 Open Circuit Breaker / Ouvrir le disjoncteur / Abrir el interruptor
automatico / Offnen des Leistungsschalters / Sezionatore aperto /
Abrir o disjuntor / OTknOYUTL aBTOMaTUYECKUIA BbikNiovaTens /
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HAZARD OF CLOSING ON ELECTRICAL
FAULT

Do not close the circuit breaker without first
inspecting and, if necessary, repairing the
downstream electrical equipment.

Failure to follow these instructions can
result in injury or equipment damage.

RISQUE DE REFERMETURE SUR
DEFAUT ELECTRIQUE

Ne refermez pas le disjoncteur sans avoir
vérifié et éventuellement réparé I'installation
électrique aval.

Si ces directives ne sont pas respectées,
cela peut entrainer des blessures ou des
dommages matériels.

RIESGO DE FALLO ELECTRICO AL
CERRAR

No cierre el interruptor automatico sin
comprobar primero y, en caso necesario,
reparar la instalacion eléctrica aguas abajo.
El incumplimiento de estas
instrucciones puede causar lesiones o
dano al equipo.

GEFAHR DES SCHLIESSENS BEI
ELEKTRISCHEM FEHLER

Schliellen Sie den Leistungsschalter erst,
nachdem Sie die nachgeschalteten
elektrischen Gerate untersucht und nach
Bedarf repariert haben.

Die Nichtbeachtung dieser
Anweisungen kann Verletzungen oder
Sachschédden zur Folge haben.

RISCHIO DI CHIUSURA IN CASO DI
GUASTO ELETTRICO

Non chiudere il sezionatore senza prima
avere ispezionato e, se necessario,
riparato 'apparecchiatura elettrica a valle.
Il mancato rispetto di queste istruzioni
puo provocare infortuni o danni alle
apparecchiature.

RISCO DE FECHO APOS AVARIA
ELECTRICA

S6 deve fechar o disjuntor depois de
inspecciona-lo e, se necessario, reparar o
equipamento eléctrico a jusante.

A nao observancia destas instrugoes
pode provocar ferimentos pessoais, ou
danos no equipamento.

OMNACHOCTb 3AMbIKAHUSA NMPU
MOBPEXOEHUMU B 3NEKTPUYECKON
LEENKA

He 3amblkaiiTe aBTOMaTUYECKUIA
BbIKIlOYaTeNb, HE NPoBeAs
npeaBapuTenbHbIi OCMOTP
3neKkTpoobopyAOBaAHNSA HIDKE MO Lienu 1 ero
PEMOHT NMpn HeoBX0AMMOCTH.
Heco6niogeHune asTUX MHCTPYKUUIA MOXET
NpMBECTU K TPaBMe WU NOBPEXAEHUIO
o6opyaoBaHus.
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@ Circuit breaker has tripped.

€D Disjoncteur déclenché.

@ El interruptor automatico se ha
disparado.

@ Der Leistungsschalter wurde
ausgelost.

ﬁ’ Il sezionatore e scattato.

@ O disjuntor disparou.

@ ABTOMaTMYECKUIA BbIKNIOYaTENDb
cpaboran.

@D Wrrs e i,

) Reset the circuit breaker.
€D Réarmez le disjoncteur.
D Rearme el interruptor

(D Setzen Sie den Leistungsschalter|
‘I’ Ripristinare il sezionatore.
(3] Rearme o disjuntor.

(@ C6poc asTomatiyeckoro

@D iz,

(0] (@) o o \
N7
- - LN\

automatico.

zuriick.

BbIKno4artens.

@) Inspect and repair downstream equipment,
using proper safety precautions.

@ Inspectez et réparez I'équipement en aval
en suivant les instructions de sécurité.

@ Compruebe y repare la instalacién aguas
abajo teniendo en cuenta las precauciones de
seguridad apropiadas.

({Q Untersuchen und reparieren Sie die
nachgeschalteten Gerate unter Anwendung
angemessener Sicherheitsvorkehrungen.

ﬂ’ Ispezionare e riparare I'apparecchiatura a valle,
seguendo le corrette precauzioni di sicurezza.

@ Inspeccione e repare o equipamento a jusante
de acordo com as precaugdes de seguranca
adequadas.

OcmoTpuTe M OTPEMOHTUPYITE 06opyaoBaHVe
HWXeE Mo Lenu, NPUMeHsisi HEOBXOAVMbIEe Mepbl
TEXHUKN Ge3onacHoCTU.

€D R IEGIG 2o MR 2 I T T

10
®
O

7100 Qm=
E
]

@) Close the circuit breaker.

(D Refermez le disjoncteur.

@ Cierre el interruptor automatico.

GB SchlieRen Sie den Leistungsschalter.

ﬁ) Chiudere il sezionatore.

@ Feche o disjuntor.

(@ 3ambikanne asTomaTyECKOrO
BbIKIOYaTenNs.

Zh R e
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Before Working on Equipment / Avant de travailler sur cet équipement / Antes de trabajar en
el equipo / Vor Eingriffen am Gerat / Prima di operare sull'apparecchiatura / Antes de trabalhar
no equipamento / [lo Hayana pa6oTbl c o6opyaoBaHuem / & FIRIERTRY R T1E

@ 1. Turn off all power supplying this
equipment before working on or inside
equipment.

2. Use push-to-trip button to trip the
device.

3. Use a properly rated voltage
sensing device to confirm power is off.

(D 1. Débranchez toutes les sources
d'alimentation de cet équipement
avant d'effectuer toute opération
interne ou externe sur celui-ci.

2. Appuyez sur le bouton push-to-trip
pour le faire déclencher.

3. Utilisez un dispositif de détection de
tension ayant une valeur nominale
appropriée pour vous assurer que
I'alimentation est coupée.

@ 1. Antes de trabajar con el equipo o en
su interior, apaguelo.
2. Utilice el boton de test para disparar
el dispositivo.
3. Utilice un dispositivo de deteccién
de tensién de capacidad adecuada
para confirmar la ausencia de
alimentacion eléctrica.

@ 1. Schalten Sie vor Arbeiten in oder an
der Anlage die gesamte
Spannungsversorgung ab.

2. Driicken Sie den Push-to-Trip-
Taster um das Gerat auszul6sen.

3. Verwenden Sie ein
Spannungsmessgerat mit geeigneter
Bemessungsspannung, um
sicherzustellen, dass keine Spannung
mehr anliegt.

ﬂ) 1. Scollegare tutte le sorgenti di
alimentazione dalla presente
apparecchiatura prima di lavorare
sull'apparecchiatura o al suo interno.
2. Utilizzare il pulsante di sgancio per
sganciare il dispositivo.

3. Utilizzare un dispositivo di
rilevamento di tensione di capacita
adeguata per confermare I'assenza di
alimentazione.

@ 1. Desligue completamente a
alimentacao de energia para este
equipamento antes de trabalhar no
equipamento ou dentro do mesmo.

2. Use o botéo pressionar para
disparar para disparar o interruptor.

3. Utilize um dispositivo de detecédo de
tensdo com um valor nominal
adequado para confirmar se a
alimentacéo esta desligada.

@ 1. NMpu paboTe ¢ paHHbIM
o6opyfnoBaH1EM W BHYTPY HEro
HeobX0AMMO BbIKIIOYUTL BCE
MCTOYHUKN NUTaHWS.

2. Vicnonb3yiTte KHOmMKy cpabaTbiBaHus)
4yTOGbI 321€/CTBOBATbL YCTPOWCTBO.

3. Vicnonb3ayiiTe obnagatoLunii
COOTBETCTBYOLLMMMN
XapaKkTepucTukamm gaTymk
HanpsbkeHUs Ans npoBepku
OTKIMIOYEHUS BNEKTPONUTAHUS.

@D 1. 1w BRI NI BT, 1
R TR HLE .
2. {3 P BRIk e Ao BT A2 25 A1
3. {# & A BUE HL AR ISR A
IRERHA .
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Clearance Distances / Distances d'isolement / Distancias de separacion / Abstande /
Distanze / Distancias de folga / BoaaywHble 3a3opbl / [8] (B

A A DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / OMACHOCTb / fz &

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK,
EXPLOSION OR ARC FLASH

o Install the device so minimum clearance
distance to grounded metal is maintained.
e For 1000 V== applications, it is mandatory
to install a fiber insulating plate (@, not
provided) on the back of the device
mounted on a non-insulating support.
Failure to follow these instructions will
result in death or serious injury.

RISQUE D'ELECTROCUTION,
D'EXPLOSION OU D'ECLAIR D'ARC
ELECTRIQUE

e Installez I'appareil de sorte qu'une
distance d'isolement minimale avec les
masses métalliques reliées a la terre soit
maintenue.

e Pour les applications 1000 V==, il est
obligatoire d’installer une plaque isolante en
fibre (@, non fournie) derriére I'appareil
monté sur un support non isolant.

Si ces directives ne sont pas respectées,
cela entrainera la mort ou des blessures
graves.

PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA,
EXPLOSION O DESTELLO POR
ARQUEO

o Instale el dispositivo de modo que se
mantenga la distancia de separacién
minima al metal conectado a tierra.

e Para aplicaciones de 1000 V——, es
obligatorio instalar una placa aislante de
fibra (@, no incluida) en la parte posterior
del dispositivo instalado en un

soporte no aislante.

El incumplimiento de estas
instrucciones provocara lesiones
graves o incluso la muerte.

GEFAHR VON ELEKTRISCHEM
SCHLAG, EXPLOSION ODER
LICHTBOGEN

o Installieren Sie das Gerat, so dass der
Mindestabstand zu geerdeten Metallteilen
gewahrt bleibt.

e Bei 1000-VC-Anwendungen muss an der
Riickseite des auf einem nicht isolierten
Tragers montierten Gerats eine
Faserisolationsplatte (@, nicht im
Lieferumfang enthalten) angebracht werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen
fithrt zu Tod oder schweren
Verletzungen.

RISCHIO DI FOLGORAZIONE,
ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO

e Installare il dispositivo in modo da
mantenere una distanza minima dalla
parte metallica collegata a terra.

e Per applicazioni 1000 V-=, € richiesta
l'installazione di una piastra di isolamento in
fibra (@, non in dotazione) sul retro del
dispositivo montata su un supporto non
isolante.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
provochera morte o gravi infortuni.

RISCO DE ELECTROCUSSAO, DE
EXPLOSAO, OU DE ARCO ELECTRICO
e Instale o dispositivo para que a minima
distancia para o metal de aterramento seja
mantida.

e Para aplicacdes de 1000 V==, é obrigatorio
instalar uma placa de isolamento de fibra
(@, néo fornecida) na parte traseira do
dispositivo montado em um suporte néo
isolante.

A nao observancia destas instrugoes
resultara em morte, ou ferimentos
graves.

OnacHOCTbL NOPAXEHMUA INEKTPUYECKUM
TOKOM, B3pbiBa U BO3HUKHOBEHUS AyTY
@ YCTaHOBWTE YCTPOWCTBO, TaK YTOObI
cobntoaancs MMHUMarbHbIR 3a30p A0
3a3eMIIeHHOro MeTarnna.

e [Ins nogkntoyermin 1 000 B nocTosiHHOroO
ToKa obs3aTeNnbHO yCTaHoBUTE
CTEKIOMNacTUKOBYIO N3ONMUPYIOLLYIO
nnacTuHy (@, He NocTaBnseTcs) Ha
3a/HIOK0 YacTb YCTPONCTBA, YCTAHOBMNEHHOTO
Ha HensonvpyoLlen onope.
Hecob6niogeHune aTux MHCTPYKLUIA
npuBeAeT K CMepTH UNKN cepbe3HOMN
TpaBme.

B IESE BRI RRR
o ISR ITES 28 5 0 0 4 I 5 2 D
AN

o A F 1000 V= KNI, {ERAAAME
R E T, AT A
"(@ [#%)

THE LRRRBSBARGT -

Minimum Clearance Distances Required / Distances d'isolement minimales / Distancias de separacién minimas
obligatorias / Erforderliche Mindestabstédnde / Distanze minime richieste / Distdncias minimas de folga necessarias /

Tpebyemble MUHUManbHbIe BO3AyLWHbIE 3a30pbl / B /) B FEE K

mm 13 .13 ... 038
in. 0.5 0.5 0.03
.
M 30
1.J8
— i
0 ® ®
0.5
S SO O g
—® I [ I
4'_17 b_/\—f\_d
13 < 30 o
0.5 1.18
Y
30
- 1.18
i

B : cache-borne long.

B: cubrebornes largo.

: fiber insulating plate to be made by the customer.
B: long terminal shield.
: plaque isolante en fibre a fabriquer par le client.

: placa aislante de fibra fabricada por el cliente.

: Vom Kunden anzufertigende Faserisolationsplatte.

B: Lange Klemmenabdeckung

: piastra di isolamento in fibra a cura del cliente.

B: protezione morsettiera lunga.

: placa isolante de fibra a ser fabricada pelo cliente.

B: blindagem de terminal longo.

: CTeknonnacTmkosas n3onupyruasa nnactuHa npefocTaBndeTca 3aKa3ydnkom.

B: [NVHHBIA N30NSTOP KNEMMbI.

B: K 1 BE

DTG R &

L 30 4
1.18
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Auxiliary Installation / Installation des auxiliaires / Instalacion auxiliar / Zubehoérinstallation/
Installazione ausiliari / Instalagao auxiliar / YctaHoBKka BcnomoraTtesnibHOro anemeHrta /

AR AR

SD / NSX cord

OF1

) 1. Tum off all power supplying this

equipment before working on or inside
equipment.

2. Use push-to-trip button to trip the
device.

3. Loosen front cover screws and
remove front cover.

4. Install auxiliary into corresponding
accessory compartment, as directed in
the instruction sheet of the auxiliary.
5. Replace front cover.

6. Be careful not to pinch electrical
wires when installing front cover.

€D 1. Débranchez toutes les sources

d'alimentation de cet équipement avant
d'effectuer toute opération interne ou
externe sur celui-ci.

2. Appuyez sur le bouton push-to-trip
pour le faire déclencher.

3. Desserrez les vis et enlevez le
plastron.

4. Installez I'auxiliaire dans le
compartiment correspondant, comme
indiqué dans la notice de montage de
l'auxiliaire.

5. Remettez le plastron en place.

6. Ne pincez pas les conducteurs
électriques lors de la fermeture du
plastron.

D) 1. Antes de trabajar con el equipo o

en su interior, apaguelo.

2. Desconecte el dispositivo o utilice el
botén de test para disparar el dispositivo
3. Afloje los tornillos de la cubierta
frontal y retire la cubierta frontal.

4. Instale el dispositivo auxiliar en el
compartimiento para accesorio
correspondiente, tal como se indica
en la hoja de instrucciones del
dispositivo auxiliar.

5. Coloque la cubierta frontal de
nuevo.

6. Procure que los conductores
eléctricos no queden atrapados al
instalar la cubierta frontal.

@ 1. Schalten Sie vor Arbeiten in oder an

der Anlage die gesamte
Spannungsversorgung ab.

2. Unterbrechen Sie die
Spannungszufuhr oder driicken Sie
den Push-to-Trip-Taster, um das
Gerat auszuldsen.

3. Lésen Sie die Schrauben der
frontseitigen Abdeckung und nehmen
Sie die Abdeckung ab.

4. Installieren Sie die Komponente im
entsprechenden Zubehoérfach gemafn
den Anweisungen in der Kurzanleitung
der Zubehdrkomponente.

5. Bringen Sie die frontseitige
Abdeckung wieder an.

6. Achten Sie bei der Anbringung der
Frontabdeckung darauf, dass Sie
keine elektrischen Drahte abklemmen.

@ 1. Scollegare tutte le sorgenti di

alimentazione dalla presente
apparecchiatura prima di lavorare
sull'apparecchiatura o al suo interno.
2. Spegnere o utilizzare il pulsante di
sgancio per sganciare il dispositivo.
3. Allentare le viti del coperchio
anteriore e rimuovere il coperchio.
4. Installare I'ausiliario nel comparto
accessori corrispondente, come
indicato nella scheda di istruzioni
dell'ausiliario.

5. Reinserire il coperchio anteriore.
6. Fare attenzione a non pinzare i
cavi elettrici quando si installa il
coperchio anteriore.

(31) 1. Desligue completamente a

alimentagéo de energia para este
equipamento antes de trabalhar no
equipamento ou dentro do mesmo.

2. Desative ou use o botéo pressionar
para disparar para disparar o
interruptor.

3. Solte os parafusos da tampa frontal
e remova a tampa frontal.

4. Instale auxiliar no compartimento de
acessorio correspondente, conforme
indicado na folha de instrugdes do
auxiliar.

5. Troque a tampa frontal.

6. Tenha cuidado para nao prender os
fios elétricos ao instalar a tampa
frontal.

(@ 1. NMpu paGoTe ¢ AaHHbIM

obopyaoBaHMem unv BHyTPU Hero
HeobX0AVMO BbIKIHOUNTL BCE UCTOYHUKM
nmTaHus.

2. OTKIIIOYMTE UMW UCTIONB3YINTE KHOMKY
cpabatbiBaHVs, 4TOObI 3a4eCTBOBATL
YCTPOWCTBO.

3. OcnabbTe BUHTbI NepeaHen KpbILLKK
N CHUMUTE NEPESHION0 KPbILLKY.

4. YcTaHoBWUTE BCNOMOraTerbHbIN
3remMeHT B COOTBETCTBYIOLLWIA OTCEK
NSt NPUHaANEXHOCTeN cornacHo
yKasaHWsiM, U3NoXeHHbIM B BykneTe ¢
MHCTPYKLIMAMU, KacaroLLMMUCS
BCMOMOraTernbHOro anemMeHTa.

5. YcTaHoBWTE NepeaHIoo KpbILLKY Ha
MecTo.

6. MNpwn yctaHOBKe NepeaHew KpbILLKK
6yAbTe akkypaTHbl, YTOObI He
nepexarb aeKTpuyeckne NpoBoaa.

@A 1. A LA AL |, i

KR (K T A IR

2. ST T it &5 sl 1 U s 22 T
U e 2 Mt 411

3. PR HTELRET, FRBRATE.

A 2z A BT A 24 T S 358 B 45 v ) 50
B, FERHRLE RO b 2 e A B
5. FFTRE LAl

6. AT, ERAZORFIL,
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Installation / Installation / Instalacion / Installation / Installazione /Instalagio / YcTtaHoBKa | &%«

6.1 Mounting on Plate / Montage sur platine / Montaje sobre una placa / Plattenmontage / Montaggio su piastra /

Montagem na placa / MoHTax Ha naHenu / 1 %%

mm 425 475

- 04977111877
|- 60 = |
236" |
Y
E [§ 31.3
° eIy 1.23 3+0.3 Nem
26+2.6 Ib-in.

LV429518

LVv438327

6.2 Cut-out for Rear Connection / Découpe pour plages arriére / Muesca para conexion trasera / Aussparung fiir
rickseitigen Anschluss / Sezione per connessione posteriore / Recorte para conexao posterior /
Buipes ans 3agHero npucoeavHenus | A5 EEZ AL

6.3 Door Cut-out / Découpe de porte / Corte de la puerta / Einbauéffnung / Sezione nello sportello / Corte do espelho /

Bbipes B B nepeaHei naHenu / | 17 FL
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Wiring Diagram / Schéma de cablage / Esquema eléctrico / Anschlussschema /

Schema di cablaggio / Diagrama de fiagao / Cxema nogkntoueHus / 1z [E

PLEASE NOTE

e The rating of the circuit breaker is based
on IEC 60947-2 standard with a reference
temperature of 40 °C (104 °F).

o When the ambient temperature is
greater than 40 °C (104 °F), refer to the
temperature derating tables available in the
catalogue.

REMARQUE IMPORTANTE
o Le calibre du disjoncteur est indiqué
selon la norme CEI 60947-2 avec une

température de référence de 40 °C (104°F).

o Si la température ambiante est
supérieure a 40 °C (104 °F), consultez les
tables de déclassement en fonction de la

température disponibles dans le catalogue.

TENGUA EN CUENTA

e Las caracteristicas de potencia del
interruptor automatico estan basadas en la
norma |IEC 60947-2 con una temperatura
de referencia de 40 °C (104 °F).

e Si la temperatura ambiente es de mas
de 40 °C (104 °F), consulte las tablas de
disminucion de los valores nominales de
temperatura disponibles en el catalogo.

BITTE BEACHTEN

o Die Bemessungskapazitat des
Leistungsschalters basiert auf der Norm
IEC 60947-2 mit einer Referenztemperatur
von 40 °C (104 °F).

o Bei einer Umgebungstemperatur tGber
40 °C (104 °F) sind die im Katalog
verfugbaren Temperatur-Dera-
ting-Tabellen zu beachten.

NOTA

o |l valore nominale dell'interruttore si basa
sulla normativa IEC 60947-2 con una
temperatura di riferimento di 40 °C (104 °F).
e Se la temperatura ambiente € superiore
a 40 °C (104 °F), fare riferimento alle
tabelle di declassamento della temperatura
disponibili nel catalogo.

NOTA
o A classificagdo do disjuntor é baseada
no padrao IEC 60947-2 com uma

temperatura de referéncia de 40°C (104°F).

e Quando a temperatura ambiente for
superior a 40°C (104°F), consulte as
tabelas de redugéo de temperatura
disponiveis no catalogo.

OBPATUTE BHUMAHUE

® HoMUHanbHbIe XapakTepuUcTUKN
aBTOMaTWNYEeCKOro BbIKMoYaTens
OCHOBaHbl Ha ctaHaapTe |IEC 60947-2 ans
aTanoHHon Temnepatypbl 40 °C (104 °F).
e Ecnn TemnepaTtypa okpyxatoLiero
Bo3ayxa npesbiwaet 40 °C (104 °F),
CBepbTECh C TAabNMLUaMN NOHMKEHNS
TemnepaTypsbl, KOTOpblE NPMBEAEHb! B
Kartanore.

HEE

o WA AE [ 4E T IEC 60947-2 HriE,
SH R 40 °C (104 °F).

o LI KT 40 °C (104 °F) I}, %
el 7= it S B AR 1 T S e AR

]

(2]

3]

4]

@ Other connections, see sections 9 and 10

‘D Autres raccordements, consultez les sections 9 et 10
@ Otras conexiones: consulte las secciones 9y 10
@ Andere Anschlisse, siehe Abschnitte 9 und 10
ﬂ’ Altri collegamenti, vedere le sezioni 9 e 10

@ Outras conexdes, consulte as segbes 9 e 10

@ [pyrue coeanHenunsi, cM. pasgensl 9 u 10.

€D HAbEs:, ZHHE9 f 10T

@ Load
€ Charge
@ Carga
@ Last
‘I) Carico
@ Carga
@ Harpyska
(Zh 7Es;

@ Series connections, see section 8

‘_D Raccordements série, consultez la section 8
@ Conexion en serie: consulte la seccion 8

GD Reihenschaltungen, siehe Abschnitt 8

ﬂ) Collegamenti in serie, vedere la sezione 8

@ Conexdes em série, consulte a se¢éo 8

(@ NocneposatenbHble coeamHeHMs, cM. pasaen 8.

@) H=w, 2R 87

D Source
@ source
@ Fuente
G Quelle
ﬂ’ Sorgente
@ Fonte
@ McTouHMK
(Zh R
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Series Connections / Raccordements série / Conexiones en serie / Reihenschaltungen /
Collegamenti in serie / Conexdes da série / MocneaoBaTenbHble coeanHenusn | &5

A A DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / ONACHOCTb / f& &

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK,
EXPLOSION OR ARC FLASH

It is mandatory to install:

e A long terminal shield LV438327 to
insulate the series connections.

e A terminal shield to insulate the lower
connections.

Failure to follow these instructions
will result in death or serious injury.

RISQUE D'ELECTROCUTION,
D'EXPLOSION OU D'ECLAIR D'ARC
ELECTRIQUE

Il est obligatoire de monter :

e Un cache-borne long LV438327 pour
isoler les connexions série.

e Un cache-borne pour isoler les
connexions inférieures.

Si ces directives ne sont pas respectées,
cela entrainera la mort ou des blessures
graves.

PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA,
EXPLOSION O DESTELLO POR
ARQUEO

Es obligatorio instalar:

e Un cubrebornes largo LV438327 para
aislar las conexiones serie.

e Un cubrebornes para aislar las
conexiones inferiores.

El incumplimiento de estas
instrucciones provocara lesiones
graves o incluso la muerte.

GEFAHR VON ELEKTRISCHEM
SCHLAG, EXPLOSION ODER
LICHTBOGEN

Folgende Zusatzkomponenten mussen
installiert werden:

e Eine lange Klemmenabdeckung
LV438327 zur Isolation der seriellen
Anschllsse

e Eine Klemmenabdeckung zur Isolation
der unteren Anschllsse.

Die Nichtbeachtung dieser
Anweisungen fiihrt zu Tod oder
schweren Verletzungen.

RISCHIO DI FOLGORAZIONE,
ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO

E richiesta I'installazione:

e Di una protezione morsettiera lunga
LV438327 per isolare i collegamenti in
serie.

e Una protezione morsettiera per isolare i
collegamenti inferiori.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
provochera morte o gravi infortuni.

RISCO DE ELECTROCUSSAO, DE
EXPLOSAO, OU DE ARCO ELECTRICO
E obrigatério instalar:

e Uma blindagem de terminal longa
LV438327 para isolar as conexdes em
série.

e Uma blindagem de terminal para isolar as
conexdes inferiores.

A nao observancia destas instrugdes
resultara em morte, ou ferimentos
graves.

OnacHOCTb NopaXeHWUsi 3NeKTPUYECKUM
TOKOM, B3pbIiBa UMY BO3HUKHOBEHUA AYrU
Ob6s3aTenbHO ycTaHoBUTE:

® ANVHHBIN n3onaTop knemmbl LV438327
AN M30nsumMmn nocnefoBaTenbHbIX
COEaNHEHUI.

® V30NSITOP KNEMMbI A5 U30NSALMKN HUXKHIX]
COeaANHEHWIA.

Heco6niogeHune aTux MHCTPYKUMUIA
npuBeAeT K CMepPTU UNU cepbe3HoMn
TpaBme

B, BRESCTNMRER

M\Zﬂﬁ%

o Ui THEEE V438327, LLAIT-RE ARk
i

o inTHE, ATIRETAIIERRS.
TEELRRRESBARGT.

A

WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA / WARNUNG /
AVVERTIMENTO / ATENGAO / NPEQYNPEXOEHUE | £

HAZARD OF FIRE

The series connections mounted on the
power terminals must not be removed.
Failure to follow these instructions can
result in death, serious injury, or
equipment damage.

RISQUE D’INCENDIE

Il est interdit de démonter les connexions
série montées sur les bornes de puissance.
Si ces directives ne sont pas respectées,
cela peut entrainer la mort ou des
blessures graves ou des dommages
matériels.

RIESGO DE INCENDIO

Las conexiones en serie montadas en los
terminales de alimentacion no deben
deshacerse.

El incumplimiento de estas instrucciones
puede causar la muerte, lesiones serias
o dafo al equipo.

BRANDGEFAHR

Die an den Einspeiseklemmen montierten
seriellen Anschllisse durfen nicht
demontiert werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen
kann Tod, schwere Verletzungen oder
Sachschaden zur Folge haben.

RISCHIO DI INCENDIO

| collegamenti seriali montati sui morsetti
di alimentazione non devono essere
smontati.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
puo provocare morte, gravi infortuni o
danni alle apparecchiature.

PERIGO DE INCENDIO

As conexdes seriais montadas nos
terminais de alimentagéo ndo devem ser
desfeitas.

A nao observancia destas instrugées pode
provocar a morte, ferimentos graves, ou
danos no equipamento.

PUCK BO3SHUKHOBEHUSA MOXAPA
MocnepoBaTenbHble CoeaMHeHMs,
CMOHTMPOBAHHbIE Ha KIIeMMax NuTaHus,
pasmblkaTb He crieayer.

HecobnioaeHune aTUX UHCTPYKLUIA MOXeT
NPUBECTU K CMEPTHU, CEPLE3HON

TpaBMe Unun NoBpexaeHuIo
o6opyaoBaHuA.

KR

S FLIR S T PAAT E I

FHE LRI RESBA R TR ER
.

o

LVv438327

Lv438327
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Wiring / Cablage / Cableado / Verkabelung / Cablaggio / Cablagem / MoHTax / &%k

A A DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / OMACHOCTb / fz &

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK,
EXPLOSION OR ARC FLASH

It is mandatory to install a long terminal
shield LV429518 to insulate the lower
connections.

Failure to follow these instructions
will result in death or serious injury.

RISQUE D'ELECTROCUTION,
D'EXPLOSION OU D'ECLAIR D'ARC
ELECTRIQUE

Il est obligatoire de monter un cache-borne
long LV429518 pour isoler les connexions
inférieures.

Si ces directives ne sont pas respectées,
cela entrainera la mort ou des blessures
graves.

PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA,
EXPLOSION O DESTELLO POR
ARQUEO

Es obligatorio instalar un cubrebornes largo
LV429518 para aislar las conexiones
inferiores.

El incumplimiento de estas
instrucciones provocara lesiones
graves o incluso la muerte.

GEFAHR VON ELEKTRISCHEM
SCHLAG, EXPLOSION ODER
LICHTBOGEN

Zur Isolation der unteren Anschliisse muss
eine lange Klemmenabdeckung LV429518
angebracht werden.

Die Nichtbeachtung dieser
Anweisungen fiihrt zu Tod oder
schweren Verletzungen.

RISCHIO DI FOLGORAZIONE,
ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO

E richiesta l'installazione di una protezione
morsettiera lunga LV429518 per isolare i
collegamenti inferiori.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
provochera morte o gravi infortuni.

RISCO DE ELECTROCUSSAO, DE
EXPLOSAO, OU DE ARCO ELECTRICO
E obrigatdrio instalar uma blindagem longa
do terminal LV429518 para isolar as
conexdes inferiores.

A nao observancia destas instrugoes
resultara em morte, ou ferimentos
graves.

OnacHOCTb NOPaXXeHUs INEeKTPUYECKUM
TOKOM, B3pbIBa UM BO3HUKHOBEHUSs!
Ayrn

O6s3aTenbHO YyCTaHOBUTE ANUHHBIN
nsonatop knemmbl LV429518 ona nzonaumm
HVDKHUX COEAMHEHUIN.

HecoGniopgeHne aTux MHCTPYKUUn
npuBeaeT K CMepTU UNu cepbe3Homn
TpaBMe

. BIESGIINR R

WA R T BE R LV429518, LRI TR
N T R Y
TEELRERESBARGT.

A

WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA / WARNUNG /
AVVERTIMENTO / ATENGAO / NPEAYNPEXAEHUE | &

HAZARD OF FIRE

e Use only specified wiring cross-section
with the equipment and comply with the
specified wiring requirements.

e Tighten the connections to the specified
torque values.

Failure to follow these instructions can
result in death, serious injury, or
equipment damage.

RISQUE D’INCENDIE

o Utilisez exclusivement des conducteurs
électriques de la section spécifiée pour cet
équipement et respectez les exigences
spécifiées en matiére de cablage.

e Serrez les connexions a la valeur de
couple de serrage spécifiée.

Si ces directives ne sont pas respectées,
cela peut entrainer la mort ou des
blessures graves ou des dommages
matériels.

RIESGO DE INCENDIO

e Utilice con el equipo Unicamente la
seccion transversal de cableado
especificada y cumpla los requisitos de
cableado especificados.

e Apriete las conexiones con los valores de
par de apriete especificados.

El incumplimiento de estas instrucciones
puede causar la muerte, lesiones serias
o daio al equipo.

BRANDGEFAHR

e Verwenden Sie mit dem Gerat
ausschlief3lich die angegebenen
Drahtstarken und beachten Sie die
genannten Anforderungen an die
Verdrahtung.

o Ziehen Sie die Steckverbinder mit den
angegebenen Anzugsmomenten fest.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen
kann Tod, schwere Verletzungen oder
Sachschaden zur Folge haben.

RISCHIO DI INCENDIO

e Utilizzare con I'apparecchiatura solo
cavi con la sezione specificata e conformi
ai requisiti di cablaggio specificati.

e Serrare le connessioni ai valori di coppia
specificati.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
puo provocare morte, gravi infortuni o
danni alle apparecchiature.

PERIGO DE INCENDIO

e Use apenas a segao transversal de fiagao
especificada com o equipamento e cumpra
os requisitos de fiagao especificados.

e Aperte as conexdes com os valores de
torque especificados.

A nao observancia destas instrucdes pode
provocar a morte, ferimentos graves, ou
danos no equipamento.

PUCK BO3HUKHOBEHUA NOXAPA

e Vlcnonbayiite c 060pyaoBaHMEM TONbKO
npoBoAa C yka3aHHOWN MnoLaablo
nonepeYHoro ceyeHnst

1 cobntofaiite ykasaHHble TpeGoBaHUs k
nposogke.

o Pe3b60Bble coeanHeHnsa 3aTtarvsaiite ¢
yKas3aHHbIMU 3HaYeHNSIMI KPYTSILLEro
MOMEHTa.

Hecob6niogeHune 3TUX MHCTPYKLUUIA MOXKET
NPUBECTU K CMepPTU, Cepbe3HON
TpaBMe UIN NoBpeXAeHUIo
o6opyAoBaHuA.

o (U9 T EL A i e oA 2

o LU E MR R [ 4k

FEE LR AT RESHARGTHIRER
.
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9.1 Compression Lugs Connections / Connexions a cosses / Conexiones de bornes de compresion / Anschluss der

Pressklemmenadapter / Connessioni con capocorda a compressione / Conexées de bornes de parafusos /
MoacoenvHeHne onpeccoBaHHbIX HAKOHEYHUKOB Kabens | 4k FiEHE

Cug Al H
LV429256 x4 120 mm? | |LV429505 x4 |150 mm?

LV429257 x4 150 mm? | |LV429507 x4 [185 mm?
LV429258 x4 |185 mm?

120-185 mm?
250-350 kemil

) 6, o (O
6mm
M8x20 15/64 in. | 15£1.5 N'm
@ 13013 Ib-in.
7
@

o LV429518

9.2 Compression Busbar Connections / Connexions a barres / Conexiones de barra de bus de compresion /
Anschluss der Busschienen / Connessioni con barra bus a compressione / Conexdes de suportes de barramento /
MoacoenvHeHne onpeccoBaHHbIX HAKOHEYHMKOB K WwnHe | B HfEE

10<x<15
0.39 < x < 0.59 -

@ > 0.31
o (
<039 6 mm

Msx20 | 15/64 in. | 15+1.5 N-m
130213 Ib-in.

0 LV429518

p- 23

NNZ4767507-00 14/26



10

Connection Accessories / Accessoires de raccordement / Accesorios de conexion /

Anschlusszubehor / Accessori di collegamento / Acessérios de conexao /
MpuHagnexHocTu ana npucoeauHenns | E1ZMI

A

WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA / WARNUNG /
AVVERTIMENTO / ATENGAO / NPEQYNPEXOEHUE | £&

HAZARD OF FIRE

e Use only specified wiring cross-section
with the equipment and comply with the
specified wiring requirements.

o Tighten the connections to the specified
torque values.

Failure to follow these instructions can
result in death, serious injury, or
equipment damage.

RISQUE D’INCENDIE

e Utilisez exclusivement des conducteurs
électriques de la section spécifiée pour cet
équipement et respectez les exigences
spécifiées en matiere de cablage.

e Serrez les connexions a la valeur de
couple de serrage spécifiée.

Si ces directives ne sont pas respectées,
cela peut entrainer la mort ou des
blessures graves ou des dommages
matériels.

RIESGO DE INCENDIO

e Utilice con el equipo Unicamente la
seccion transversal de cableado
especificada y cumpla los requisitos de
cableado especificados.

e Apriete las conexiones con los valores de
par de apriete especificados.

El incumplimiento de estas instrucciones
puede causar la muerte, lesiones serias
o dafo al equipo.

BRANDGEFAHR

e Verwenden Sie mit dem Gerat
ausschlieRlich die angegebenen
Drahtstarken und beachten Sie die
genannten Anforderungen an die
Verdrahtung.

e Ziehen Sie die Steckverbinder mit den
angegebenen Anzugsmomenten fest.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen
kann Tod, schwere Verletzungen oder
Sachschaden zur Folge haben.

RISCHIO DI INCENDIO

e Utilizzare con l'apparecchiatura solo
cavi con la sezione specificata e conformi
ai requisiti di cablaggio specificati.

e Serrare le connessioni ai valori di coppia
specificati.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
puo provocare morte, gravi infortuni o
danni alle apparecchiature.

PERIGO DE INCENDIO

e Use apenas a segao transversal de fiagdo
especificada com o equipamento e cumpra
os requisitos de fiagao especificados.

e Aperte as conexdes com os valores de
torque especificados.

A nao observancia destas instrugoes pode
provocar a morte, ferimentos graves, ou
danos no equipamento.

PUCK BO3BHUKHOBEHUS NMOXAPA

o Vlcnonbayite c o6opyaoBaHMeM TOMbKO
npoBozAa C ykasaHHoO nnoLuasbio
NonepeYHoro ceveHust

1 cobniogariTe ykasaHHble TpeboBaHus K
npoBozKe.

o Pe3b60Bble coeanHeEHNs 3aTaruBaiTe ¢
yKasaHHbIMU 3HaYeHWUsIMU KPYTSILLEro
MOMeHTa.

HecoGniogeHne aTMx MHCTPYKLUIA MOXeT
NpuUBECTU K CMepTH, Cepbe3HOoM
TpaBMe UInu NoBpexaeHuto
o6opyaoBaHus.

KR e

o UGB Y B AT 1 e 0N B2

o LUFHE I (5Kl 4k

FEE LR AT RESBA R T ESIR &R
o
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10.1 Connectors / Bornes / Conectores / Anschliisse / Connetto

Conectores /| CoeAnHUTENbHbIE 3NeMeHTbI | EHEEE

A A DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / ONACHOCTb / f& &

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK,
EXPLOSION OR ARC FLASH

It is mandatory to install a long terminal
shield LV429518 to insulate the lower
connections.

Failure to follow these instructions
will result in death or serious injury.

RISQUE D'ELECTROCUTION,
D'EXPLOSION OU D'ECLAIR D'ARC
ELECTRIQUE

Il est obligatoire de monter un cache-borne
long LV429518 pour isoler les connexions
inférieures.

Si ces directives ne sont pas respectées,
cela entrainera la mort ou des blessures
graves.

PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA,
EXPLOSION O DESTELLO POR
ARQUEO

Es obligatorio instalar un cubrebornes largo
LV429518 para aislar las conexiones
inferiores.

El incumplimiento de estas
instrucciones provocara lesiones
graves o incluso la muerte.

GEFAHR VON ELEKTRISCHEM
SCHLAG, EXPLOSION ODER
LICHTBOGEN

Zur Isolation der unteren Anschliisse muss
eine lange Klemmenabdeckung LV429518
angebracht werden.

Die Nichtbeachtung dieser
Anweisungen fiihrt zu Tod oder
schweren Verletzungen.

RISCHIO DI FOLGORAZIONE,
ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO

E richiesta I'installazione di una protezione
morsettiera lunga LV429518 per isolare i
collegamenti inferiori.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
provochera morte o gravi infortuni.

RISCO DE ELECTROCUSSAO, DE
EXPLOSAO, OU DE ARCO ELECTRICO
E obrigatério instalar uma blindagem longa
do terminal LV429518 para isolar as
conexdes inferiores.

A nao observancia destas instrugdes
resultara em morte, ou ferimentos
graves.

OnacHOCTb NopaXeHUs ANeKTPUYECKUM
TOKOM, B3pbiBa UNW BOSHUKHOBEHUS
Ayrm

0O6513aTeNbHO YCTAHOBUTE ANUHHBI
nsonatop knemmbl LV429518 ans nsonaumm
HWKHUX COEAMHEHUI.

HecoGntoaeHne 3Tux MHCTPYKLUUIA
npuBeaeT K CMepTU UNu cepbLe3Homn
TpaBMe

R BIESCRNRER
A K T B R V429518, DU TR
BT 75 SRR -
TEELRIRRESBARGT.

10.1.1 Aluminium Connectors for 1 Cable / Borne aluminium 1 cable / Conectores de aluminio para 1 cable / Aluminiumanschliisse fiir 1 Kabel /
Connettori di alluminio per 1 cavo / Conectores de aluminio para 1 cabo / AntoMUHUEBbIE COeANHUTENbHbIE 3NneMeHTbl ansa 1 kabensa / T 1 £EE

EEEbESES

i

9 Cu/Al

e

| Ben

Q

25-50 mm? | 2042 Nem

25 mm |"VOAWG | 180£18 Ib-in. 25 mm |120-185 mm? |26+2.6 Nom

1N 70295 mm® | 2652.6 Nm 1in.  |250-350 kemil |225+22.5 Ib-in.
2/0-4/0 AWG | 225+22.5 Ib-in. LvV429260 x4

LV429518

NNZ4767507-00
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Q} cU/A.g

30 mm|{120-240 mm?
1.2in. |250-450 kcmil

LV429245 x4

\l = /31£3.1 N'm
) ( 274127 4 Ib-in.
’“»‘/ ‘

LV429518

host)

p- 23
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10.1.2 Aluminium Connectors for 2 Cables / Borne aluminium 2 cables / Conectores de aluminio para 2 cables / Aluminiumanschliisse fiir 2 Kabel /
Connettori di alluminio per 2 cavi / Conectores de aluminio para 2 cabos / AnloMUHUEBbIE COeAUHUTENBHbIE 3NeMeHTbI Ans 2 kabenen /| FiF 2 &HB

SRENSRERR

Cu/Al 9

50-120 mm?

LV429219 x4

1/0 AWG-250 kemil

B

(2

O

6 mm

15/64 in.

15+1.5 Nem
130£13 Ib-in.

200 A

@ Install back cables before front cables.

@D Installez les cables de derriére avant les
céables de devant.

D Instale los cables posteriores antes que
los cables delanteros.

G SchlieRen Sie die riickseitigen vor den
frontseitigen Kabeln an.

@@ Installare i cavi posteriori prima dei cavi
anteriori.

(31D Instale os cabos traseiros antes dos
cabos dianteiros.

(@ Chauana cmonTpyiiTe kabenu Ans
3aaHelt yacTy, a satem — kabenu Ans
nepeaHemn yactu.

=

W
I o

(Zh B2 i LY =R S sl ]
H

R

-

50.8 mm
2in.

Y
5.4 mm
1in.

F

-

5/16 in.

22+2.2 Nem
Q 191£19.1 Ib-in.

LV429518

NNzZ4767507-00
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10.1.3 Aluminium Connectors for 6 Cables / Borne aluminium 6 cables / Conectores de aluminio para 6 cables / Aluminiumanschliisse fiir 6 Kabel /
Connettori di alluminio per 6 cavi/ Conectores de aluminio para 6 cabos / AntoMUHUEBBbIE COeAUHUTENBHbIE 3NeMeHTbI Ans 6 kabenen /| FiT 6 & H

SRR
Cu/Al H

6x 1.5-35 mm?
6x 16-2 AWG

i
i
15+1.5 Nem
2 13013 Ib-in. — —
( f 15 mm
/ 30 mm 0.59 in.
O 118 in. i 5/32 in.
6 mm L
15/64 in.
: I NCHNNNG
o> I o 15-6mm? | 4t0.4N-m |8-35mm? | 6+0.6 N-m
16-10 AWG | 3535 Ib-in. [8-2 AWG | 53:5.3 Ib-in.
0 LV429518
p. 23

10.2 Voltage Take-off / Prise de tension / Reductor de tensién off / Abnehmbarer Steckanschluss fiir die
Spannungsiibertragung / Presa di tensione / Tomada de tensio / YcTpoicTBo oT60pa Hanpsikenus | %R

) Use the voltage take-off for aluminum
connectors 1 or 2 cables.

@D Utilisez les prises de tension pour les
connecteurs aluminium 1 ou 2 cébles.

D

Use el reductor de tension con los
conectores de aluminio para 1 o
2 cables.

@Vewvenden Sie den abnehmbaren
Steckanschluss fiir die
Spannungsubertragung fur die 1- oder
2-Kabel-Aluminiumanschlisse.

@ utilizzare 1a presa di tensione per
connettori di alluminio per 1 0 2 cavi.

@ Use a tomada de tenséo para
conectores de aluminio 1 ou 2 cabos.

ru’

Mcnonb3yiite ycTpoiicTBo oTbopa
HanpshxeHst ANns antoMUHUEBbBIX

coeguHuTenei Ha 1 unu 2 kabens.

DX 1 Bk 2 DR R

LV426228
LV426260

6.35 mm 6.35 mm
1/4 in. 1/4 in.

F) E) :

LV429348 Pz1 Pzl
@ @
N\ A
120.1 Nem ™~ 3 120.1 Nem .
9+0.9 Ib-in. @9 Ib-in.

LV429219

NNZ4767507-00
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10.3 Terminal Extensions / Plages / Extensiones de borne / Klemmenerweiterungen / Estensioni morsetti /

Extensdes de terminais / KnemmHble pacwmpenus / in FIN{CEE R

A A DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / ONACHOCTb / f& &

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK,
EXPLOSION OR ARC FLASH

It is mandatory to install a long terminal
shield LV429518 to insulate the lower
connections.

Failure to follow these instructions
will result in death or serious injury.

RISQUE D'ELECTROCUTION,
D'EXPLOSION OU D'ECLAIR D'ARC
ELECTRIQUE

Il est obligatoire de monter un cache-borne
long LV429518 pour isoler les connexions
inférieures.

Si ces directives ne sont pas respectées,
cela entrainera la mort ou des blessures
graves.

PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA,
EXPLOSION O DESTELLO POR
ARQUEO

Es obligatorio instalar un cubrebornes largo
LV429518 para aislar las conexiones
inferiores.

El incumplimiento de estas
instrucciones provocara lesiones
graves o incluso la muerte.

GEFAHR VON ELEKTRISCHEM
SCHLAG, EXPLOSION ODER
LICHTBOGEN

Zur Isolation der unteren Anschliisse muss
eine lange Klemmenabdeckung LV429518
angebracht werden.

Die Nichtbeachtung dieser
Anweisungen fiihrt zu Tod oder
schweren Verletzungen.

RISCHIO DI FOLGORAZIONE,
ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO

E richiesta l'installazione di una protezione
morsettiera lunga LV429518 per isolare i
collegamenti inferiori.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
provochera morte o gravi infortuni.

RISCO DE ELECTROCUSSAO, DE
EXPLOSAO, OU DE ARCO ELECTRICO
E obrigatério instalar uma blindagem longa
do terminal LV429518 para isolar as
conexdes inferiores.

A nao observancia destas instrugoes
resultara em morte, ou ferimentos
graves.

OnacHOCTb NOpaXeHUs1 ANeKTPUYEeCKUM
TOKOM, B3pbiBa UN BO3HUKHOBEHUS
Ayrn

0O06s13aTeNbHO YCTAHOBUTE ASUHHBbI
nsonatop knemmbl LV429518 ana nsonaumm
HWKHUX COEANHEHWN.

HecoGntoaeHne 3TUX MHCTPYKLUUIA
npuBeaeT K CMepTU UNu cepbe3Homn
TpaBMe

R BIESCRAMER
A K T B R V429518, LA TFR
BT 75 HEHERR O o
TEELRRAESBARGT.

N
Prag || g |17
ﬂ @ @
) B Q 8p_ || % ||~ @@
12)  wexzsD || | Mex2s®O I\Ei Mex25 3O 'ﬂ@' M8x25 12 vexas
LV429224 x4 LV429309 x4 LV429222 x4 LV429262 x4 LV429264 x4

(2
/@%&\

(@)

6 mm
15/64 in.

6 mm
Msx20 | 15/64 in. | 15+1.5 Nem
130£13 Ib-in.
LV429518

p- 23
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10.4 Spreaders / Epanouisseurs / Espaciadores / Spreizer / Distanziatori / Espalhadores / Pacwumputenu nontocos /

i T4 R A%

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK,
EXPLOSION OR ARC FLASH

It is mandatory to install a one-piece
spreader LV431061 on the device in
combination with a long terminal shield
LV432594.

Failure to follow these instructions
will result in death or serious injury.

RISQUE D'ELECTROCUTION,
D'EXPLOSION OU D'ECLAIR D'ARC
ELECTRIQUE

Il est obligatoire de monter un épanouisseur
monobloc LV431061 installé sur I'appareil et
associé a un cache-borne long LV432594.
Si ces directives ne sont pas respectées,
cela entrainera la mort ou des blessures
graves.

PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA,
EXPLOSION O DESTELLO POR
ARQUEO

Es obligatorio instalar un ensanchador de
una pieza LV431061 en el dispositivo
combinado con un cubrebornes largo
LV432594.

El incumplimiento de estas
instrucciones provocara lesiones graves
o incluso la muerte.

A A DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / OMNMACHOCTb / fgi&

GEFAHR VON ELEKTRISCHEM
SCHLAG, EXPLOSION ODER
LICHTBOGEN

Das Gerat muss mit einem einteiligen
Spreizer des Typs LV431061 in
Verbindung mit einer langen
Klemmenabdeckung LV432594
ausgestattet werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen
fiihrt zu Tod oder schweren
Verletzungen.

RISCHIO DI FOLGORAZIONE,
ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO

E richiesta I'installazione di distanziatore
monoblocco LV431061 sul dispositivo in
combinazione con una protezione
morsettiera lunga LV432594.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
provochera morte o gravi infortuni.

RISCO DE ELECTROCUSSAO, DE
EXPLOSAO, OU DE ARCO ELECTRICO
E obrigatério instalar um espalhador de
uma pega LV431061 no dispositivo em
combinagdo com uma blindagem de
terminal longa LV432594.

A nao observancia destas instrugoes
resultara em morte, ou ferimentos
graves.

OnacHOCTb MOPaXeHWs INEKTPUYECKUM
TOKOM, B3pbIBa UM BO3HUKHOBEHUS AyrN
O6s13aTenbHO ycTaHOBUTE
OfHO3MEMEHTHbIV paclumputens LV431061
Ha yCTPOWCTBE B COMETaHWUN C ANMUHHBIM
n3onATopom knemm LV432594.
HecoGniogeHne aTUX MHCTPYKLUMMI
npuBeaeT K CMepTH UNU cepbe3HOM
TpaBme

. BIESCIAR R

WAL g b 2 — IR 1 e 4%
LV431061 Filssi 12 LV432594.
FEE LRI SBARGT.

LV431061

—

LV432594

NNZ4767207
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https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GHD16345AA
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=NNZ4767207

10.5 Rear Connections / Plages arriére / Conexiones posteriores / Riickseitige Anschliisse / Connessioni posteriori /

vl

Conexdes traseiras / 3agHue npucoeavHenus | & HEELZ%

A A DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / OMACHOCTb / fg&

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, RISQUE D'ELECTROCUTION, PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA, |GEFAHR VON ELEKTRISCHEM
EXPLOSION OR ARC FLASH D'EXPLOSION OU D'ECLAIR D'ARC EXPLOSION O DESTELLO POR SCHLAG, EXPLOSION ODER
It is mandatory to install a short terminal ELECTRIQUE ARQUEO LICHTBOGEN
shield LV429516 to insulate the rear Il est obligatoire de monter un cache-borne | Es obligatorio instalar un cubrebornes corto | Zur Isolation der riickseitigen Anschllsse
connections. court LV429516 pour isoler les plages LV429516 para aislar las conexiones LV429236 muss eine kurze
Failure to follow these instructions arriere. posteriores. Klemmenabdeckung angebracht werden.
will result in death or serious injury. Si ces directives ne sont pas respectées,| El incumplimiento de estas Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen
cela entrainera la mort ou des blessures | instrucciones provocara lesiones graves | fiihrt zu Tod oder schweren
graves. o incluso la muerte. Verletzungen.
RISCHIO DI FOLGORAZIONE, RISCO DE ELECTROCUSSAO, DE OnacHOCTb NopaxeHus anekTpudeckum | B B IESGTA R B
ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO EXPLOSAO, OU DE ARCO ELECTRICO | TokoMm, B3pbiBa Unu BO3HUKHOBeHUA ayrv | 204 4o 7 2 LV429516, LU %
E richiesta l'installazione di una E obrigatério instalar uma blindagem de O6s13aTenbHO YCTaHOBUTE KOPOTKMIA B T R Y o
protezione morsettiera corta LV429516 terminal curta LV429516 para isolar as usonaTop knemmbl LV429516 ans usonsaunn | RNEfE_ERIG G SBARGT.
per isolare i collegamenti posteriori . conexdes traseiras. 3aHUX COeaUHEHWIA.
Il mancato rispetto di queste istruzioni | A ndo observancia destas instrugées HecobniogeHne 3TUX MHCTPYKLMIA
provochera morte o gravi infortuni. resultara em morte, ou ferimentos npvBeaeT K CMepTH U cepbe3HoMn
graves. TpaBme
E' x2

s@
% M6x20

LV429236 x2

5+0.7 N°m
44+6.5 Ib-in.

6 LV429516
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Insulation Accessories / Accessoires d’isolement / Accesorios de aislamiento /
Isolationszubehor / Accessori per isolamento / Acessorios de isolamento / U3onAuMoOHHbIe
npuHagnexHocTy | L& &K

11.1 Short Terminal Shield / Cache-borne court / Cubrebornes corto / Kurze Klemmenabdeckung / Protezione morsettiera
corta / Blindagem de terminal curto / KopoTkuit usonarop knemmsl / 55isn 7=

=)

LV429516
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3]

0.1 Nem
8 Ib-in.

0.9+
8+0.

~

0.1 Nem
10.5£1.5 Ib-in.

Lv438327

11.2 Long Terminal Shield / Cache-borne long / Cubrebornes largo / Lange Klemmenabdeckung / Protezione morsettiera

lunga / Blindagem de terminal longo / AnuHHbIN u3onaTop knemmsbl / KifF 5 £

0.1 Nem 0 1.2+
8 Ib-in. 10.

LV429518

~

0.1 Nem
5+1.5 Ib-in.

0.9+
8+0.

-00 24/26
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11.3 Insulating Screens / Ecrans Isolant / Placas aislantes / Isolationsplatten / Schermi di isolamento / Telas isolantes /
N3onupyrowme akpaHbl | 28 2[R

LV429331
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Trip Unit Adjustment / Réglages du déclencheur / Ajuste de la unidad de control /
Anpassung des Auslosesystems / Regolazione dell'unita di sgancio / Ajuste da unidade
de disparo / PerynupoBka pasmbikatens / i 318 T E

9 TM 200 DC PV
188 Yo . 200 A/40°C

A Soo

Sealing / Plombage / Precintado / Versiegelung / Piombatura / Vedagao / nom6upoBka /

£+
o=

x6
LV429375
@To install the sealing accessory, (D Pour installer 'accessoire de @ Para instalar el accesorio de sellado, @Anweisungen zur Installation des
consult the instruction sheet plombage, consultez la notice de consulte la hoja de instrucciones Dichtungszubehdrs finden Sie in der
GHD16296AA. montage GHD16296AA. GHD16296AA. Kurzanleitung GHD16296AA.
@@ Per installare I'accessorio di (1) Para instalar o acessorio de vedagdo, |(fT) Mopsiaok ycTaHosku n3onupytoLelt @AY ME AR, ESEUR
piombatura, consultare la scheda di consulte a folha de instrugdes NPUHAANEXHOCTU CM. B BykneTe ¢ GHD16296AA -
istruzioni GHD16296AA. GHD16296AA. nHCTpykumsamm GHD16296AA.
Manufacturing Date / Date de fabrication / Fecha de fabricacién / Herstellungsdatum /
- - - \L':
Data di produzione / Data de fabrico / laTa npoussopacTtsa / #li& H Hf
D The product's manufacture date is €7D La date de fabrication du produit est G Lafecha de fabricacién del producto esta GJ) Das Herstellungsdatum des Produkts ist
coded PP-YYYY-Www-D, where: codée PP-YYYY-Www-D, avec: codificada PP-YYYY-Www-D, donde: folgendermafen codiert:
e PP: plant code e PP: code usine e PP: cédigo de la planta PP-YYYY-Www-D. Wobei:
e YYYY: year of manufacture @ YYYY: année de fabrication e YYYY: afio de fabricacion e PP: Werkscode
o Www: week of manufacture o Www: semaine de fabrication o Www: semana de fabricacion e YYYY: Herstellungsjahr
e D: weekday of manufacture e D: jour de fabrication dans la e D: dia de la semana de fabricacion o Www: Herstellungswoche
(Monday = 1) semaine (lundi = 1) (lunes = 1) e D: Herstellungstag (Montag = 1)
Eg: 7Q-2019-W20-3 = product Ex: 7Q-2019-W20-3= produit fabriqué Ej: 7Q-2019-W20-3 = producto fabricado Z. B.: 7Q-2019-W20-3 = ein Produkt,
manufactured at plant 7Q on le mercredi 15 mai 2019 par l'usine 7Q. en la planta 7Q el miércoles 15 de mayo das in Werk 7Q, am Mittwoch den 15.
Wednesday 15 May 2019 de 2019. Mai, im Jahr 2019 gefertigt wurde.
.I’ La data di fabbricazione del prodotto & @ A data de fabrico do produto esta sob @ [aTa npov3BoacTBa NpoayKTa G_D FE ) H SR R R RS
indicata con il codice a forma de codigo 3akoaupoBaHa B hopmate PP-YYYY-Www-D, H.
PP-YYYY-Www-D, dove: PP-YYYY-Www-D, onde: PP-YYYY-Www-D, rge: o PP: T J fUhY
e PP: codice stabilimento e PP: cédigo da fabrica e PP: koa 3aBoga o YYYY: il EMS
e YYYY: anno di fabbricazione e YYYY: ano de fabrico e YYYY: roa npov3soacTaa o Www: LA HiE
o Www: settimana di fabbricazione o Www: semana de fabrico o Www: Helens NpousBoAcTBa oD: EWJLHNE (BEW—=1)
e D: giorno della settimana in cui il e D: dia da semana de fabrico o D: feHb Hepenw, koraa 6bin Flhn: 7Q-2019-W20-3 = =454 2019 4E
prodotto & stato fabbricato (lunedi = 1) (Segunda-feira = 1) npov3BeaeH NpoayKT (MoHeaenbHUK = 1) 5315 HEM = £ 7Q T.J ki,
Ad es. 7Q-2019-W20-3 = prodotto Ex: 7Q-2019-W20-3 = produto fabricado Mpumep. 7Q-2019-W20-3 = npogykt
fabbricato presso lo stabilimento 7Q na fabrica 7Q na Quarta-feira 15 de Maio npov3BefeH Ha 3aBoae 7Q B cpeny,
mercoledi 15 maggio 2019. de 2019. 15 mast 2019 roga.
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