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Retain instruction sheet for future use.

Visit our website at www.se.com to
download the documents listed above (user
guides @@) and other documents.

PLEASE NOTE

o Electrical equipment should be installed,
operated, serviced, and maintained only by
qualified personnel.

o No responsibility is assumed by
Schneider Electric for any consequences
arising out of the use of this material.

o All pertinent state, regional, and local
safety regulations must be observed when
installing and using this product.

Notice de montage a conserver pour usage
ultérieur.

Visitez notre site web www.se.com pour
télécharger les documents listés ci-dessus
(guide utilisateurs @@) et d'autres
documents.

REMARQUE IMPORTANTE

e L'installation, I'utilisation, la réparation et la
maintenance des équipements électriques
doivent étre assurées par du personnel
qualifié uniquement.

e Schneider Electric décline toute
responsabilité quant aux conséquences de
I'utilisation de ce matériel.

e Toutes les réglementations locales,
régionales et nationales pertinentes doivent
étre respectées lors de l'installation et de
I'utilisation de ce produit.

Guarde la hoja de instrucciones para
utilizarla en el futuro.

Visite nuestra pagina web en www.se.com
para descargar los documentos enumerados
anteriormente (manuales de usuario@@)
asi.

TENGA EN CUENTA

e La instalacion, utilizacién, puesta en
servicio y mantenimiento de equipos
eléctricos deberan ser realizados sélo por
personal cualificado.

e Schneider Electric no se hace
responsable de ninguna de las
consecuencias del uso de este material.
e Al instalar y utilizar este producto es
necesario tener en cuenta todas las
regulaciones sobre seguridad
correspondientes, ya sean regionales,
locales o estatales.

Bewahren Sie diese Anleitung bitte als
Referenz zur spateren Verwendung auf.
Besuchen Sie unsere Internetseite
www.se.com, um die oben genannten
Dokumente (Benutzerhandbﬁcher@@ )
sowie andere Dokumente herunterzuladen.

BITTE BEACHTEN

o Elektrische Gerate durfen nur von
Fachpersonal installiert, betrieben, bedient
und gewartet werden.

e Schneider Electric haftet nicht fur
Schéaden, die durch die Verwendung dieses
Materials entstehen.

e Bei der Montage und Verwendung dieses
Produkts sind alle zutreffenden staatlichen,
landesspezifischen, regionalen und lokalen
Sicherheitsbestimmungen zu beachten.

Conservare le istruzioni per uso futuro.
Visitate il nostro sito web www.se.com per
scaricare i documenti elencati sopra (guide
utente@@ ) e altri documenti.

NOTA

e Manutenzione, riparazione, installazione e
uso delle apparecchiature elettriche si
devono affidare solo a personale qualificato.
e Schneider Electric non si assume alcuna
responsabilita per qualsiasi conseguenza
derivante dall’'uso di questo materiale.

e Durante l'installazione e l'uso di questo
prodotto € necessario rispettare tutte le
normative locali, nazionali o internazionali in
materia di sicurezza.

Guarde a folha de instrugdes para utilizagéo
futura.

Visite 0 nosso site em www.se.com para
transferir os documentos listados acima
(manuais do utiIizador@@) e outros
documentos.

NOTA

o A instalacéo, utilizagdo e manutengéo do
equipamento eléctrico devem ser efectuadas
exclusivamente por pessoal qualificado.

o A Schneider Electric ndo assume qualquer
responsabilidade pelas consequéncias
resultantes da utilizagéo deste material.

e Todas as regulamentagdes de seguranca
pertinentes, sejam estatais, regionais ou
locais, devem ser cumpridas na instalagéo e
utilizacéo deste produto.

CoxpaHuTe 3Ty UHCTPYKLMIO Anst
ucrnonb3oBaHus B ByayLuem.

[NoceTuTe Hal canT www.se.com, YToObI:
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[OOKYMeHTbI (PyKOBOACTBA nonb3oBaTenem

@@ ) M Bpyrue AOKYMEHTbI.
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e YCTaHOBKa, aKCnnyaTauns, pEMOHT U
obcnyxmBaHue aneKTpU4eckoro
060opyaoBaHNa MOXET BbINOSHATLCS TONbKO
KBanMULMPOBaHHbLIMU 3MEKTPUKaMM.

o Komnanus Schneider Electric He HeceT
HWMKaKoON OTBETCTBEHHOCTU 3a Nniobble
BO3MOXHbIE NMOCNEACTBUSI UCMOMb30BaHUS
[aHHOWM [OKYMEHTaLUuK.
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A A DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / ONACHOCTb / fgB&

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK,
EXPLOSION OR ARC FLASH

e Apply appropriate personal protective
equipment (PPE) and follow safe electrical
work practices. See NFPA 70E, CSA Z462,
NOM-029-STPS or local equivalent.

e This equipment must only be installed and
serviced by qualified electrical personnel.

o Turn off all power supplying this
equipment before working on or inside
equipment.

e Always use a properly rated voltage
sensing device to confirm power is off.

e Replace all devices, doors, and covers
before turning on power to this equipment.
e Beware of potential hazards, and carefully
inspect the work area for tools and objects
that may have been left inside the
equipment.

Failure to follow these instructions will
result in death or serious injury.

RISQUE D'ELECTROCUTION,
D'EXPLOSION OU D'ECLAIR D'ARC
ELECTRIQUE

o Portez un équipement de protection
individuel (EPI) adapté et respectez les
consignes de sécurité électrique courantes.
Reportez-vous aux normes NFPA 70E,
CSA 7462, NOM-029-STPS ou aux codes
locaux en vigueur.

o Seul un personnel qualifié doit effectuer
l'installation et I'entretien de cet équipement.
o Débranchez toutes les sources
d'alimentation de cet équipement avant
d'effectuer toute opération interne ou
externe sur celui-ci.

o Utilisez toujours un dispositif de
détection de tension ayant une valeur
nominale appropriée pour vous assurer
que I'alimentation est coupée.

o Replacez tous les dispositifs, les portes
et les capots avant de mettre I'équipement
sous tension.

o Faites attention aux dangers potentiels
et inspectez attentivement la zone de
travail pour vous assurer qu'aucun outil ou
objet n'est resté a l'intérieur de I'équipement.

Si ces directives ne sont pas respectées,
cela entrainera la mort ou des blessures
graves.

PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA,
EXPLOSION O DESTELLO POR ARQUEO

o Utilice equipo de proteccion personal
(EPP) apropiado y siga las practicas de
seguridad eléctricos establecidas.

Consulte las normas NFPA 70E,

CSA 7462, NOM-029-STPS u otros cédigos
locales correspondientes.

e Solamente el personal eléctrico calificado
debera instalar y prestar servicio de
mantenimiento a este equipo.

o Desconecte todas las fuentes de
alimentacion del equipo antes de realizar
cualquier trabajo en él.

e Siempre utilice un dispositivo detector de
tensién nominal adecuado para confirmar la
desenergizacion del equipo.

e Vuelva a colocar todos los dispositivos,
las puertas y las cubiertas antes de volver a
energizar el equipo.

e Tenga cuidado con los riesgos
potenciales, e inspeccione cuidadosamente
la zona de trabajo para comprobar si han
quedado herramientas y objetos dentro del
equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones
provocara lesiones graves o incluso la
muerte.

GEFAHR VON ELEKTRISCHEM
SCHLAG, EXPLOSION ODER
LICHTBOGEN

e Tragen Sie personliche Schutzausriistung
(PSA) und befolgen Sie sichere Verfahren
im Umgang mit Elektrogeraten. Siehe
NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS
oder lokale Entsprechung.

e Diese Gerate dirfen nur von qualifizierten
Elektrikern installiert und gewartet werden.
o Schalten Sie vor Arbeiten am bzw. im
Innern des Geréts die gesamte
Spannungsversorgung ab.

e Verwenden Sie fiir die Priifung
vorhandener Spannung stets einen
Spannungsfiihler mit zutreffender
Bemessungsspannung.

o Bringen Sie alle Vorrichtungen, Tiren und
Abdeckungen wieder an, bevor Sie das
Gerat einschalten.

e Beachten Sie potenzielle Gefahren, und
Uberprifen Sie den Arbeitsbereich auf
Werkzeuge und andere Gegenstande, die
sich méglicherweise noch in

der Anlage befinden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen
fiihrt zu Tod oder schweren
Verletzungen.

RISCHIO DI FOLGORAZIONE,
ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO

e Utilizzare dispositivi di protezione
individuale (DPI) idonei e adottare misure di
sicurezza adeguate per lavori elettrici.
Vedere le normative NFPA 70E, CSA Z462,
NOM-029-STPS o le norme equivalenti nel
paese di installazione.

o Installazione e manutenzione di questa
apparecchiatura si devono affidare solo ad
elettricisti qualificati.

e Prima di lavorare con |'apparecchiatura o
al suo interno isolare completamente
I'alimentazione elettrica.

e Per verificare che I'alimentazione sia
isolata usare sempre un rilevatore di
tensione correttamente tarato.

e Sostituire dispositivi, sportelli e coperture
prima di riaccendere I'alimentazione
dell'apparecchiatura.

e Prestare attenzione a potenziali pericoli e
ispezionare con attenzione I'area di lavoro
per assicurarsi di non aver dimenticato
utensili o altri oggetti all'interno
dell'apparecchiatura.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
provochera morte o gravi infortuni.

RISCO DE ELECTROCUSSAO, DE
EXPLOSAO, OU DE ARCO ELECTRICO

e Utilize equipamento de protecgéo pessoal
(PPE) e siga os métodos de seguranca
eléctrica. Consulte NFPA 70E, CSA 7462,
NOM-029-STPS ou o equivalente local.

e Ainstalacédo e manutengéo deste
equipamento s6 devem ser efectuadas por
electricistas qualificados.

o Desligue todas as fontes de alimentacgéo
deste equipamento antes de trabalhar no
equipamento ou no seu interior.

o Utilize sempre um dispositivo de deteccao
da tensdo nominal adequada para confirmar
se a alimentagéo esta desligada.

e Substitua todos os dispositivos, portas e
tampas antes de ligar a alimentacao deste
equipamento.

e Esteja atento a potenciais perigos e
inspecione cuidadosamente a area de
trabalho para se assegurar que ndo foram
deixadas ferramentas e objectos no interior
do equipamento.

A nao observancia destas instrugdes
resultara em morte, ou ferimentos
graves.

OnacHOCTb NOPaXeHUN INEKTPUYECKUM
TOKOM, B3pbiBa U1 BO3HMKHOBEHUA Ayrun

e Vlcrnonbayite nogxoasime cpeactaa
nHavBMayansHon 3awmtel (CU3) n
cobntogaiite TexHWKy 6esonacHocTv nNpu
anekTpoTexHuyeckux paborax. Cm. NFPA
70E, CSA 7462, NOM-029-STPS unun
MECTHbI 3KBMBANEHTHbIVA CTaHAapT.

o [laHHoe obopynoBaHue mMoryT
ycTaHaBnMBaTb 1 06CNyXnBaTb TOMbKO
KBanMuUMpoBaHHbIEe ANEKTPUKM.

o OTKnlounTe NUTaHne Ao Havana pabotbl
CHapYXu Unu BHyTpY ob6opyaoBaHus.

e Bcerga nonb3yntech Hagnexatlumm
[aTYNKOM HOMUHANBHOTO HANPSPKEHUs Ans
onpeaeneHnst oTCyTCTBUS MUTAHWS.

e YcTaHoBUTe 06paTHO BCe YCTPOMCTBA,
ABepLbl U KPbILLKW Nepez BKIYeHneM
nuTaHus faHHoro obopyaoBaHus.

e /36eraiTe noTeHUManbHbIX OnacHOCTeNn,
BHUMaTENbHO OCMOTpUTE pabouyio
obnacTb Ha HannyMe MHCTPYMEHTOB U
npeamMeToB, KOTOPblE MOTIM OCTaTbCA
BHYTpY 060pyaoBaHus.

HecoGntoaeHne aTux MHCTPYKUUA
npuBeaeT K CMepPTU NN cepbe3Hon
TpaBwme.

M. RIEEIARIREE

o RAIEHMIMAFGIFIRS (PPE) FHEES
SEllZ2FN. iE5i5% NFPA 70E,

CSA 7462, NOM-029-STPS & 24X RzfY

FRoAE,

o REEEIBNARNBS AR B8RS
HHEIZIRE.

o IEIZIGBFRAAMI LIEZRI, BXIAR
FHILIBEIR,

o MR {EFSIERV AN e E GRS FIARIR
B%A.

o SMIFTBIRE. I JME, RARBITHZIR
FHIEIR,

o IEEERK, FEREFLX, e
T EfWMASESEIREWED.

FiEfE LIRS SHMARGT.
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Description / Description / Descripcion / Beschreibung / Legenda / Descrigao / Onucanue / ¥gik

2.1 Equipment Description / Description de I'équipement / Descripcion del equipo / Beschreibung des Gerits /
Descrizione apparecchiatura / Descri¢do do equipamento / Onucanue o6opyaoBanus / & it

D

A Embedded HMI
B Active Automatic HMI (with LCD display)
C Automatic HMI (with rotary switch)
D Controller function modules
E Power connections
F Position indicator
G 3-position slider:
Auto/Manual/Lock (refer page 22 and 23)
H Single line diagram
I Dielectric switch

A IHM intégrée
B IHM Active Automatic (avec écran LCD)
C IHM Automatic (avec commutateur rotatif) C HMI Automatic (con conmutador giratorio)

D Modules de fonction du contréleur

E Raccordements d'alimentation

F Témoin de position

G Curseur a 3 positions:
Auto/Manuel/Verrouillage (voir pages
22 et 23)

H Schéma unifilaire

I Commutateur diélectrique

@D

A HMl integrado

B HMI Active Automatic (com ecra LCD)
C HMI Automatic (com interruptor rotativo)
D Moddulos de fungdo do controlador

E Ligagbes de alimentacdo

F Indicador de posigéo

G Cursor de 3 posigdes:

D

A HMI integrata

B HMI Active Automatic (con display LCD)

C HMI Automatic (con selettore a
rotazione)

D Moduli di funzione controller

E Collegamenti alimentazione

F Indicatore di posizione

G Cursore a 3 posizioni:
Auto/Manuale/Blocco (vedere pagina
22 e 23)

H Diagramma linea singola

I Interruttore dielettrico

paginas 22 e 23)
H Diagrama monofasico de uma rede
I Interruptor dielétrico

A HMI integrada
B HMI Active Automatic (con pantalla LCD)

D Médulos de funciones del controlador
E Conexiones de alimentacion

F Testigo de posicion

G Palanca deslizante de 3 posiciones:

automatico/manual/bloqueado (consulte las

paginas 22 y 23)
H Esquema unifilar
I Conmutador dieléctrico

ruj

A BcTpoeHHbIi UMU

B Active Automatic UMM (c XKK-gucnneem)

C Automatic UMW (c NoBOPOTHbIM
nepeksnoyaTenem)

D ®yHKUMOHANbHbIE MOAYNW KOHTpoOnnepa

E Onektpuyeckve nogknoveHns

F YkasaTenb nonoxexus

Automatico/manual/bloqueio (consulte as G 3-NO3ULMOHHBIN NON3yHKOBBIN
nepekntodatens: ABTo/PyyHon/brnoknposka

(cm. cTp. 22 1 23)

H OpHonuHeiHasa cxema

| BblkntoyaTens OUaneKTpu4eckoro
ncnblTaHns

de)

A Integrierte HMI

B Active Automatic HMI (mit LCD-
Anzeige)

C Automatic HMI (mit Drehschalter)

D Funktionsmodule der Steuerung

E Netzanschlisse

F Positionsanzeige

G 3-Positionsschieber:
Auto/Manuell/Verriegelung (siehe Seite
22 und 23)

H Ubersichtsschaltplan

I Dielektrischer Schalter

a»

A AR HMI

B Active Automatic HMI (7 LCD B7~E)

C Automatic HMI (HHEEEFFR)

D EEHRETNRRER

E ERERM

F ([EiER

G UBEBENFIHER: ‘
BEal/Fal/ste (B2I5% 22 123 W)

H B%E

I NEEFX

2.2 Active Automatic HMI (With LCD Display) Description / Description de I'lHM Active Automatic (avec écran LCD) /

Descripcion de la HMI Active Automatic (con pantalla LCD) / Active Automatic HMI (Mit LCD-Anzeige) Beschreibung /
Descrizione HMI Active Automatic (con display LCD) / Descrigcao do HMI Active Automatic (com visor LCD) /

Onucanue Active Automatic UMW (c XXK-gucnneem) / Active Automatic HMI (35 LCD BRR) ik

© @ ® &

en)

A Navigation button to return to
previous page
B Navigation button of rolling up

L fr

A Bouton de navigation pour revenir a la
page précédente
B Bouton de navigation pour faire défiler

C Navigation button of rolling down vers le haut
D OK button to confirm any status C Bouton de navigation pour faire défiler
vers le bas

D Bouton OK pour confirmer un état

it o

A Pulsante di navigazione per tornare alla A Botdo de navegacéo para regressar
pagina precedente para a pagina anterior

B Pulsante di navigazione di spostamento B Bot&o de navegagéao para cima

D

A Botdn de navegacion para volver a la
pagina anterior

B Boton de navegacion para ir hacia arriba

C Boton de navegacion para ir hacia abajo

D Botén OK (Aceptar) para confirmar un
estado

ruj

A HaBuraunoHHas kHomka Ans Bo3Bparta Ha
npeapIayLLyo CTpaHnLy

B HaBurauuoHHasi kKHomka Ans NpoKpyTKW
BBEPX

BHU3
D Knonka OK ans nogTBepxaeHus noboro

su C Botéao de navegagao para baixo

C Pulsante di navigazione di spostamento D Bot&o OK para confirmar qualquer estado C HaBuraunoHHas KHomnka Ans NpoKpyTK1
giu

D Pulsante OK per confermare qualsiasi
stato

COCTOAHUA

dej

A Navigationsschaltflache, zur Ruckkehr
zur vorherigen Seite

B Navigationsschaltflache zum
Aufwartsrollen

C Navigationsschaltflache zum
Abwartsrollen

D OK-Schaltflache, zur Bestatigung des
betreffenden Status

a

A BTFER| ERAISARE
B ATHELRNNISMIZE
C BT NREIISHZE
D FAFRSHIANREIRE
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Description / Description / Descripcion / Beschreibung / Legenda / Descrigao / Onucanue / ¥gik

2.3 Automatic HMI (With Rotary Switch) Description / Description de I'lHM Automatic (avec commutateur rotatif) /
Descripcion de la HMI Automatic (con conmutador giratorio) / Automatic HMI (Mit Drehschalter) Beschreibung /
Descrizione HMI Automatic (con selettore a rotazione) / Descricdo do HMI Automatic (com interruptor rotativo) /
Onucanune Automatic UMM (c noBopoTHbIM nepekntoyatenem) / Automatic HMI (GEEEREFFX) HEid

@@ﬁj@

©® o

en) D D del

A Nominal frequency A Fréquence nominale A Frecuencia nominal A Nennfrequenz
B Time delay for off position B Temporisateur pour la position OFF B Demora de posicion OFF (apagado) B Zeitverzdgerung der Aus-Stellung
C Type of source C Type de source C Tipo de fuente C Typ der Quelle
@/@® = Utility/Utility ®/® = |nstallation/Installation @®/® = General/general @/® = Dienstprogramm/Dienstprogramm
@/© = Utility/Genset @/® = Installation/Génératrice @/©® = General/grupo electréogeno a@/® = Dienstprogramm/Generatoranlage
D Source priority D Priorité de la source D Prioridad de fuente D Quellprioritat
E Transition mode for return to normal E Mode de transition pour revenir la position E Modo de transicién para volver a la posicién  E Ubergangsmodus zur Riickkehr zur
position normale normal Normalposition
F Nominal voltage F Tension nominale F Tensién nominal F Nennspannung
G Voltage and frequency thresholds setting G Réglage des seuils de tension et de G Ajuste de umbrales de tension y frecuencia G Einstellung der Schwellenwerte der
H Transfer time delay in seconds from fréquence H Demora de transferencia en segundos de una  Spannung und Frequenz
normal source to alternate source H Temporisation de transfert en secondes entre  fuente normal a una fuente alternativa H Ubertragungsdauerverzégerung in Sekunden
I Transfer time delay in minutes from la source normale et la source de secours | Demora de transferencia en minutos de una von der normalen Quelle zur alternativen Quelle
alternate source to normal source I Temporisation de transfert en minutes entre  fuente alternativa a una fuente normal I Ubertragungsdauerverzégerung in Minuten von
la source alternative et la source de secours der alternativen Quelle zur normalen Quelle
it o (ru 1Zh)
A Frequenza nominale A Frequéncia nominal A HomuHanbHas yactota A BUEIRE
B Ritardo per posizione spento B Tempo de atraso para a posi¢éo desligado B BpemeHHas sanepxka ans nonoxetns «Boikn.» B FRIAIR/ZERIERT
C Tipo di origine C Tipo de origem C Tun ucTouHMKa C FBiRRE
®/® = Rete/Rete @/@® = Utilitario/utilitario ®/® = Cnyx6a/Cnyx6a ®/® = /B
@/® = Rete/Gruppo elettrogeno @/® = Utilitario/genset ®/® = Cnyx6alleHep.ycT-ka @/© = Th/RENHE
D Priorita origine D Prioridade de origem D MpuoputeT uctodHmka D EFREREE
E Modalita transizione per tornare alla E Modo de transig&o para regressar paraa E lNepexoaHbiil pexum Ans Bo3spaTa B E &) E BRI RED,
posizione normale posigdo normal HOpMaribHOE MOSIoKEeHMe F ZiERE
F Tensione nominale F Tensao nominal F HomuHanbHoe HanpskeHue G BEFEARHEIRE
G Impostazione soglie di tensione e frequenza G Definicao dos limites de tens@o e frequéncia G Hactpolika MOporoBbIX 3HAUEHNI! HAMPSKEHMS 1 H HEIRFERT (7))
H Ritardo trasferimento in secondi da H Tempo de atraso de transferéncia em segundos  uyacToTbl ERERESHERER
origine normale a origine alternativa entre a fonte normal e a fonte alternativa H BpewmeHHas 3aaepxka nepexoaa ot HopmansHoro | EEHRFERT (45d)
| Ritardo trasferimento in minuti da origine | Tempo de atraso de transferéncia em minutos ~ MCTOUHMKA K arlbTEPHATUBHOMY B CekyHIax ZRRREERER
alternativa a origine normale entre a fonte alternativa e a fonte normal | BpemenHas sagepska nepexofa OT ansTepHaTUBHOMO

WUCTOYHUKA K HOPMaribHOMY B MUHYTaX

2.4 Single Line Diagram Description / Description du schéma unifilaire / Descripcion del esquema unifilar /

Ubersichtsschaltplan Beschreibung / Descrizione diagramma linea singola / Descrigdo do diagrama monofasico de
uma rede / OnucaHue ogHonuHenHon cxemnbl / EAZEHEIR

=

— SI Sl j—

-®
—©

°
|

D L fr D de’

A Source | power status indicator A Témoin d'état d'alimentation de la source | A Indicador de estado de la alimentacion de la fuente | A Quelle | Leistungsstatusanzeige
B Contact position of source | B Position de contact de la source | B Posicién de contacto de la fuente | B Kontaktposition von Quelle |

C Contact position of source Il C Position de contact de la source Il C Posicién de contacto de la fuente Il C Kontaktposition von Quelle Il

D Source Il power status indicator D Témoin d'état d'alimentation de la source Il D Indicador de estado de la alimentacion de la fuente I D Quelle Il Leistungsstatusanzeige
E Alarm indicator E Témoin d'alarme E Indicador de alarma E Alarmanzeige

F "Not in Auto" status indicator F Témoin d'état "Pas en mode Auto" F Indicador de estado "no en automatico" F Statusanzeige "Nicht in Auto"

G Power ON indicator G Témoin d'alimentation Marche G Indicador de encendido G Betriebsanzeige

D @D @ zh

A Indicatore di stato alimentazione origine | A Luz indicadora do estado de alimentag&o da fonte | A MHAVKATOp COCTOSHNS NUTaHWs ucTounvka | A FBIRIAZSIERIT

B Posizione contatto di origine | B Posizione contatto di origine | B MonoxeHne KOHTaKTOB UCTOYHMKA | B BIRIGHEERT

C Posizione contatto di origne Il C Posizione contatto di origine Il C TMonoxeHne KOHTaKTOB MCTOuHMKa |1 Cc BRISEERT

D Indicatore di stato alimentazione origine Il D Luz indicadora do estado de alimentagéo da fonte Il D VIHANKaTOp COCTOSIHUA NuTaHus ucTourmka Il D EBJRIAZSIERIT

E Indicatore allarme E Indicatore allarme E ViHavkaTop aBapum E REZERIT

F Indicatore di stato "Non in automatico” F Indicatore di stato "Non in automatico"  F VHaukaTop cocTosHus «He B aBTO» F "IEEE"IRSIETRIT
G Indicatore alimentazione ON G Indicatore alimentazione ON G MHanKaTop BKMloYeHUs anekTponutaius G JEBFBIERKT

JYT3049901-01 6/32



2 Description / Description / Descripcion / Beschreibung / Legenda / Descrigao / Onucanue / ¥gid

2.5 Single Line Diagram LEDs / Voyants du schéma unifilaire / Indicadores LED del esquema unifilar /
Ubersichtsschaltplan LEDs / LED diagramma linea singola / LED do diagrama monofasico de uma rede /
CeeToauoAbl 0OaHONMUHeNHOM cxeMbl | EAZE]

en)

L fr

es)

dej

it 4

(pt)

@

@D

***** No energy, Aucune Sin energia, equipo|Keine Energie, Nessuna energia, [Sem energia, a Hert anekrpooHepmin,| IGEERE, FEIRTFR
transfer alimentation, de conmutacion de |Netzumschaltanlage [spegnimento poténcia do nuTaHue IREF R,
switch equipment |commutateur de |transferencia ausgeschaltet. apparecchiatura di |equipamento de  |o6opynoBaHus
power off. transfert hors apagado. commutazione. comutagéo de nepeknoyartens c

tension. transferéncia esta |6e306pbIBHbIM
desligada. nepeknYyeHmemM
OTKIIOYEHO.
JAooms Transfer switch Commutateur de  |Actualizacion del  |Die Aggiornamento A atualizagéo do  [VigeT obHoBnenve |EEIEFF RIS IEE
| equipment transfert en cours |equipo de Netzumschaltanlage |apparecchiatura di |equipamento de  |o6opygoBaHus EraE LTS
O] updating in de mise a jour ou |conmutacion wird aktualisiert commutazione in [comutagéo de nepeksodarens ¢ &L
process or in Test [mode Test en de transferencia en|oder befindet sich |corso o in modalita |transferéncia estéd |6e306pbIBHBIM
mode in progress [cours curso o modo im Testmodus Test in corso em Ccurso ou ho nepeknYyeHnemM
prueba en curso modo de teste em |unu BbinonHseTca
curso Tect

Nl Transfer switch  [Commutateur de  |El equipo de Die L'apparecchiatura |O equipamento de [OGopyaosanve (A& RKIREZIEIE
equipment is transfert en mode |conmutacién de Netzumschaltanlage |[di commutazione |comutacéo de nepekniovatens ¢ |IEFIzT, CHES
running in normal |de fonctionnement |transferencia esta |lauft im funziona transferéncia estéd |6e306pbIBHBIM o
operation, ready to|normal, prét a funcionando de la [Normalbetrieb, normalmente, a funcionar no nepeknYyeHnemM
transfer. transférer. forma normal, listo |bereit zur pronta per il modo de paboTtaeT B

para transferir. Umschaltung. trasferimento. funcionamento LUTaTHOM pexume,
normal, pronto para|roToBs k nepexoay.
transferir.

***** The transfer switch |Le commutateur de |El equipo de Die L'apparecchiatura |O equipamento de |O6opygosanve  |HEIRIFRIREZIEE
equipment is transfert fonctionne|conmutacion de Netzumschaltanlage [di commutazione |comutagéo de nepekniovatens ¢ |BER, M&{T.
running in Auto en mode Auto. transferencia esta |[lauft im funziona in transferéncia estd |6e306pbIBHBIM
mode. funcionando en el |Automatikbetrieb. |modalita Auto. a funcionar no nepexnYyeHnemM

modo Automatico. modo Automatico. |paboTtaeT B
aBTOMaTN4YeCKOM
pexume.
Ao [ | The transfer switch |Le commutateur de|El equipo de Die L'apparecchiatura di|O equipamento de |O6opygosaHue AR IS R IEH
equipment will be inftransfert sera en  |conmutacion de Netzumschaltanlage [commutazione sara|comutagéo de nepekntovdatens ¢ | A "JEEmI R,
"Not in Automatic" [mode non transferencia wird in den in modalita "Non in |transferéncia vai |6e306pbIBHbLIM ERFERER T,
mode, and will not |automatique et il |estara en el modo |"Nicht- automatico” e non [ficar no modo nepeknioveHem | B nEEik,
automatically ne va pas transférer|no automatico y no [Automatikmodus" |trasferira "Automatico" e ndo|6ynet paboTtatb He|
transfer in case of |automatiquement |realizara la gesetzt, d. h. bei |automaticamente in|ira transferir B aBTOMaTU4€CKOM
source failure. en cas de transferencia de  |einem Ausfall der [caso di guasto automaticamente |pexwume n He Byget
défaillance de la  |forma automatica [Versorgungsquelle |della sorgente. no caso de falha de |BbInonHATL
source. en caso de wird nicht origem. aBTOMaTM4ecKoe
producirse un fallo [automatisch nepeksoYeHe B
de la fuente. umgeschaltet. crnyyae oTkasa
MCTOYHMKA.
,,,,, No Alarm Aucune alarme Ninguna alarma Kein Alarm Nessun allarme Sem alarme AapuitHbi curHan| FoIREE
A oTCyTCTBYET
s | Alarm is active Alarme active La alarma esta Alarm ist aktiv Allarme attivo O alarme esta AsapuitHbliii curHan| BHRE
activada ativo aKTVBEH
77777 No Source | Aucune source | [No hay fuente | Keine Quelle | Nessuna origine | [Sem fonte | McTouHuk | EBJEIFCEE
oTCyTCTBYET
si 400 ms Source | out of Source | hors La fuente | esta Quelle | auBerhalb |Origine | fuori Fonte | fora de McTouHuk | BHe EBjEIAa

Hl range plage fuera del alcance |des Bereichs intervallo alcance AunanasoHa

e Source | present  |Source | présente |La fuente | esta  |Quelle | vorhanden |Origine | presente |A fonte | esta McTounnk | BRIBEETH
and in the range |etdans la plage |presente y dentro |und innerhalb des |e nell'intervallo presente e dentro |npucyTcTByeT

del alcance Bereichs de alcance 1 HaxoauTcsa B
AvanasoHe
***** No Source Il Aucune source Il [No hay fuente I Keine Quelle Il Nessuna origine Il [Sem fonte Il McTounuk I EBRIITCES
oTCyTCTBYET
400 ms Source Il out of  |Source Il hors La fuente Il estd  |Quelle Il auBerhalb |Origine Il fuori Fonte Il fora de Wctounuk |l BHe  |EBRIIASET A
si range plage fuera del alcance |des Bereichs intervallo alcance avanasoHa

_ Source Il present [Source Il présente |La fuente Il estd  |Quelle Il vorhanden|Origine Il presente [A fonte Il esta McTounuk Il ENlESEEIE )]

and in the range |etdans la plage |presentey dentro |und innerhalb des |e nell'intervallo presente e dentro |npucyTcTByeT n
del alcance Bereichs de alcance HaxoauTcs B
AnanasoHe
***** Source | is opened|Source | ouverte [La fuente | esta Quelle | ist gedffnet|Origine | € aperta |A fonte | esta aberta | cTouHuk | EE |95 )
(Not connected) [(non connectée) |abierta (no (Nicht verbunden) [(Non connessa) (ndo ligada) Pa3oMKHYT (RiERE)
conectada) (He noakItoYeH)
400 ms Time delay is Temporisation Se estéa ejecutando|Zeitverzdégerung  [Ritardo in O tempo de atraso |BbinonHseTtcs EERSERTIT T
el running for déclenchée pour le|la demora para la |lauft fir die esecuzione per esta a ser executado|BpemeHHas
transferring transfert transferencia Ubertragung trasferimento para transferéncia [3agepxka ons
nepexoga

B Source | is closed [Source | fermée |La fuente | esta Quelle | ist Origine | & chiusa |A fonte | esta McTounuk | samkHyT |EBJEI S

(Connected) (connectée) cerrada (conectada) [geschlossen (Connessa) fechada (ligada) |(nogkntoueH) (BiEE)
(Verbunden)
***** Source Il is opened|Source Il ouverte |La fuente Il esta Quelle Il ist gedffnet |Origine 1l & aperta |A fonte Il esta WcTouHuk Il =Ryl
(Not connected)  |(non connectée) |abierta (no (Nicht verbunden) [(Non connessa) |aberta (n&o ligada) |pasomkHyT (RiEE)
conectada) (He nopknoYeH)
400 ms Time delay is Temporisation Se esta ejecutando|Zeitverzogerung  |Ritardo in O tempo de atraso |BbinonHsieTcst HERSERTIT T
o E_l running for déclenchée pour le(la demora para la  |lauft fir die esecuzione per esta a ser executado|BpemeHHas
transferring transfert transferencia Ubertragung trasferimento para transferéncia |328A€pxka
Ons nepexoga

Nl Source Ilis closed [Source | fermée  [La fuente Il estd  |Quelle Il ist Origine Il & chiusa |A fonte Il esta Victounnk Il samkHyT |EB | &6

(Connected) (connectée) cerrada (conectada) (geschlosser; (Connessa) fechada (ligada) |(moaxmnioyeH) (BiEE)
Verbunden
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Description / Description / Descripcion / Beschreibung / Legenda / Descrigdo / Onucanue / ¥gik

2.6 Position Indicator / Témoin de position / Testigo de posicion / Positionsanzeige / Indicatore di posizione /
Luz indicadora de posigdo / Ykazatenb nonoxenus / (Eig3

bbb“ OFF / OFF /
© =0 Yoo U OFF /AUS /
OFF / OFF /

BbIKN / 325>

Source | is connected / Source | connectée /

La fuente | esta conectada / Quelle | ist verbunden /
Origine | ¢ Connessa / A fonte | esta ligada /
VicTounuk | noakniouen / EEEIE

iRl

Source Il is connected / Source Il connectée /

La fuente Il estd conectada / Quelle Il ist verbunden /
Origine Il ¢ Connessa / A fonte Il esté ligada /
Wctounnk |1 nogkniover / EEEIIEIE
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Clearance Distances / Distances d'isolement / Distancias de separacion / Abstande /
Distanze / Distancias de folga / BosgywHble 3a3opbi / [EE

A A DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / OMACHOCTb / f§

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK,
EXPLOSION OR ARC FLASH

Install the device so minimum clearance
distance to grounded metal is maintained.
Failure to follow these instructions will
result in death or serious injury.

RISQUE D'ELECTROCUTION,
D'EXPLOSION OU D'ECLAIR D'ARC
ELECTRIQUE

Installez I'appareil de sorte qu'une distance
d'isolement minimale avec les masses
métalliques reliées a la terre soit maintenue.
Si ces directives ne sont pas respectées,
cela entrainera la mort ou des blessures
graves.

PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA,
EXPLOSION O DESTELLO POR
ARQUEO

Instale el dispositivo de modo que se
mantenga la distancia de separacién
minima al metal conectado a tierra.

El incumplimiento de estas
instrucciones provocara lesiones
graves o incluso la muerte.

GEFAHR VON ELEKTRISCHEM
SCHLAG, EXPLOSION ODER
LICHTBOGEN

Installieren Sie das Gerat, so dass der
Mindestabstand zu geerdeten Metallteilen
gewahrt bleibt.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen|
fiihrt zu Tod oder schweren
Verletzungen.

RISCHIO DI FOLGORAZIONE,
ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO
Installare il dispositivo in modo da
mantenere una distanza minima dalla parte
metallica collegata a terra.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
provochera morte o gravi infortuni.

RISCO DE ELECTROCUSSAO, DE
EXPLOSAO, OU DE ARCO ELECTRICO
Instale o dispositivo para que a minima
distancia para o metal de aterramento seja
mantida.

A ndo observancia destas instrugdes
resultara em morte, ou ferimentos
graves.

OnacHOCTb MOPaXeHUs INEKTPUYECKUM
TOKOM, B3pbIBa UMY BO3HUKHOBEHUA A1
YcTaHoBWTE YCTPOWCTBO, TaK YTOObI
cobnogancs MUHMManbHbIN 3a30p 40
3a3eMIIeHHOro meTanna.

HecobniogeHune aTux MHCTPYKUMIA
npuBeaeT K CMepTH UNu cepbe3Homn
TpaBme.

Bk, RIESEMIAEES .
NIRUEEGHEFR 28 SRS B St 2 18]
R/ \EJEE,

FEfE LRRBIESHARGT.

n.

@ @
25 25 25
>0.19 = >0.19 = >0.19
© ©
=40 >40
>1.57 >1.57
>0 ] 0
ZOF >Or
|
o® °
25 | =5
>0.19 = >0.19
: N B
© ©
>0 20
20+ o ZOLU U U
@)

225
2098
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4.1 Mounting on Plate / Montage sur platine / Montaje sobre una placa / Plattenmontage / Montaggio su piastra /
Montagem na placa / MoHTax Ha naHenwu / JEREZE
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Installationl Installation / Instalacién / Installation / Installazione /Instalagao / YcTtaHoBKka /

4.2 Mounting on Din Rail / Montage sur rail DIN / Montaje en carril DIN / Montage auf einer DIN-Schiene / Montaggio su
guida DIN / Montagem na calha DIN / MoHTax Ha peuke DIN / DINSH &%

4.3 Door Cutout / Découpe de porte / Orificio de la puerta / Einbau6ffnung / Sezione nello sportello / Corte da porta /
Oteepctue nop asepuy / | JHRFFFL

46
1.80
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@) Only for 4 pole TransferPacT Active Automatic Transfer Switching Equipment

(D Uniquement pour le commutateur de transfert TransferPacT Active Automatic quadripolaire
Solo para equipos de conmutacion de transferencia TransferPacT Active Automatic de 4 polos

@ Nur fiir 4-polige TransferPacT Active Automatic Netzumschalter

‘I’ Solo per apparecchiatura di commutazione trasferimento TransferPacT Active Automatic 4 poli

@ Apenas para equipamento de comutagdo de transferéncia TransferPacT Active Automatic de 4 polos
Tonbko Ans 4-nontocHoro obopynoBaHWs nepeknoyaTens ¢ 6e306pbiBHBIM NepekntoveHem TransferPacT Active Automatic

@) {BEFT 4 1 TransferPacT Active Automatic HEHAFFIFESE

A

L SN
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5 Wiring / Cablage / Cableado / Verkabelung / Cablaggio / Cablagem / MonTax / }&¢&

A

WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA / WARNUNG /
AVVERTIMENTO / ATENGAO / NPEOYNPEXOEHUE / &5

HAZARD OF FIRE

e Use only specified wiring cross-section
with the equipment and comply with the
specified wiring requirements.

e Tighten the connections to the specified
torque values.

Failure to follow these instructions can
result in death, serious injury, or
equipment damage.

RISQUE D’INCENDIE

e Utilisez exclusivement des conducteurs
électriques de la section spécifiée pour cet
équipement et respectez les exigences
spécifiées en matiére de cablage.

e Serrez les connexions a la valeur de
couple de serrage spécifiée.

Si ces directives ne sont pas respectées,
cela peut entrainer la mort ou des
blessures graves ou des dommages
matériels.

RIESGO DE INCENDIO

e Utilice con el equipo Unicamente la
seccion transversal de cableado
especificada y cumpla los requisitos de
cableado especificados.

e Apriete las conexiones con los valores de
par de apriete especificados.

El incumplimiento de estas instrucciones
puede causar la muerte, lesiones serias
o daio al equipo.

BRANDGEFAHR

e Verwenden Sie mit dem Gerat
ausschlieRlich die angegebenen
Drahtstarken und beachten Sie die
genannten Anforderungen an die
Verdrahtung.

e Ziehen Sie die Steckverbinder mit den
angegebenen Anzugsmomenten fest.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen
kann Tod, schwere Verletzungen oder
Sachschéden zur Folge haben.

RISCHIO DI INCENDIO

e Utilizzare con I'apparecchiatura solo cavi
con la sezione specificata e conformi ai
requisiti di cablaggio specificati.

e Serrare le connessioni ai valori di coppia
specificati.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
puo provocare morte, gravi infortuni o
danni alle apparecchiature.

PERIGO DE INCENDIO

e Use apenas a segao transversal de fiagéo
especificada com o equipamento e cumpra
os requisitos de fiagdo especificados.

e Aperte as conexdes com os valores de
torque especificados.

A nao observancia destas instrugdes pode
provocar a morte, ferimentos graves, ou
danos no equipamento.

PUCK BO3HUKHOBEHUSA NOXAPA

e /lcnonbayiTe c 060pyaoBaHMEM TONbKO
npoBoJa € ykazaHHOW MnoLasblo
nonepeYHoro ceyeHus n cobnioganTe
yka3aHHble TpebGoBaHWs K NPOBOAKE.

e Pe3bboBble coequHeHus 3aTarvBainTe ¢
YKa3aHHbIMW 3HaYEHNSMU KPYTSLLEro
MOMeHTa.

HecobnioaeHne aTUX UHCTPYKLUIA MOXeT
NPUBECTU K CMEePTU, CepbE3HON
TpaBMe MI1 NOBPEXAEHUIO
o6opyaoBaHus.

KR
« [LACE ARSI,
TR XK,

o LSRR IEEEE L,

T LA RS SA R RER

o - :
3 ] J
mm
in.
<20
A 12078
<6
B | <024
<6
C 2024
D | 12s..<14
0475 .. <055
>6.4
2 |S025
(T: 8+0.8 N-m
70.8+7.08 Ib-in.
Q)| e
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Terminal Cover Installation / Installation du cache-bornes / Instalacion de la cubierta de

terminales / Installation der Klemmenabdeckung / Installazione coperchio morsettiera /

Instalagio da tampa do terminal / YcTaHOBKa KPbILWKK KNeMMHUKa | i F s 2ose

A

WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA / WARNUNG /
AVVERTIMENTO / ATENGAO / NPEOQYNPEXOEHUE | &

UNGUARDED MACHINERY HAZARD
Install the terminal cover correctly after the
wiring, to ensure the insulation distance.
Failure to follow these instructions can
result in death, serious injury, or
equipment damage.

RISQUE LIE AU FONCTIONNEMENT DE
MACHINES SANS SURVEILLANCE
Installez correctement le cache-bornes
aprcs le cablage afin de respecter la
distance d'isolement.

Si ces directives ne sont pas respectées,
cela peut entrainer la mort ou des
blessures graves ou des dommages
matériels.

RIESGO DE MAQUINARIA SIN
PROTECCION

Instale la cubierta del terminal
correctamente después de realizar el
cableado para garantizar la distancia de
aislamiento.

El incumplimiento de estas instrucciones
puede causar la muerte, lesiones serias
o daio al equipo.

GEFAHR AUFGRUND UNGESCHUTZTER
ANLAGE

Bringen Sie die Klemmenabdeckung nach
der Verdrahtung wieder ordnungsgemaf
an, um den Isolationsabstand zu
gewabhrleisten.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen
kann Tod, schwere Verletzungen oder
Sachschaden zur Folge haben.

PERICOLO MACCHINARIO NON
SORVEGLIATO

Installare il coperchio morsetti
correttamente dopo il cablaggio per
garantire la distanza di isolamento.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
puo provocare morte, gravi infortuni o
danni alle apparecchiature.

RISCO DE MAQUINAS
DESPROTEGIDAS

Instale a tampa do terminal corretamente
apos a fiagao, para garantir a distancia de
isolamento.

A nao observancia destas instrugdes pode
provocar a morte, ferimentos graves, ou
danos no equipamento.

OMACHOCTb U3-3A OTCYTCTBUSA
OrPAXXAEHUN HA OBOPYJOBAHUMN
lMocne BbINOMHEHUA SNEKTPONPOBOAKU
NPaBUIbHO YCTAHOBUTE KPbILWKY KNEeMMHOW
KOpOO6KM, UTOGbI 0becneunTb paccTosHme
N usonayum.

HecobniogeHne 3TUX MHCTPYKUUIA MOXeET
NPUBECTU K CMEPTU, CEPLE3HON

TpaBMe MInv NoBPEXAEHUIO
o6opynoBaHus.

FoRhIREEEM S
SoRkiELE, IEMREINFE, HRERIE

.
FiEfE LiRAIA R s SR A BT ERIR SR

o

x3
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Phase Separator Installation / Installation du séparateur de phases / Instalacion del separador
de fases / Installation der Phasentrennung / Installazione separatore di fase / Instalagao do
separador de fases / YcraHoBKa MmexdasHoun neperopoaku / tHEIfRtRE %%
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Extension Bars Installation / Installation des barres d'extension / Instalaciéon de los alargadores

I Installation der Verlangerungsschienen / Installazione barre di estensione / Instalagao das
barras de extensio / YcraHoBka yanuHuutenen wuH / i [RIEEHEE

i o

mm

in.
TPSCON36

sl >

% 4 8+0.8 N°m
1 wﬂ%m-m.
(1 N

O 5 mm
3/24 in.

a x4
B
% 8+0.8 N°m
A *%'in_

O 5 mm
3/24 in.
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OF Auxiliary Contact Module Installation / Installation du module de contact auxiliaire OF /
Instalacion del médulo de contactos auxiliares de OF / Installation des OF-Hilfskontaktmoduls /
Installazione modulo di contatto ausiliario OF / Instalagao do médulo de contacto auxiliar OF /
YcTaHoBKa moayns BcnomoratenbHoro koHTakta OF / OF fifffiiskigiRezdE

10.1 TPSAUX32: Auxiliary Contact for Source Position / Contact auxiliaire pour position Source / Contacto auxiliar para
posicion de la fuente / Hilfskontakt fiir Quellposition / Contatto ausiliario per posizione origine / Contacto auxiliar para
a posigdo de origem / BcnomoraTenbHbIn KOHTAaKT AN NonoxeHus ncrounuka / MRS RiRiEhftsk,

TPSAUX32

F12

a% @b

@ Transfer switching equipment is closed at Sl:

o F11-F14 is closed

e F11-F12 is opened

Transfer switching equipment is closed at SlI:

o F21-F24 is closed

o F21-F22 is opened

Transfer switching equipment is at OFF position:
e F11-F12 and F21-F22 are closed

o F11-F14 and F21-F24 are opened

Netzumschaltanlage geschlossen an Sl:

o F11-F14 geschlossen

o F11-F12 gedffnet

Netzumschaltanlage in AUS-Position (OFF):
o F21-F24 geschlossen

o F21-F22 gedffnet

Netzumschaltanlage in AUS-Position (OFF):
o F11-F12 und F21-F22 geschlossen

e F11-F14 und F21-F24 gedffnet

O6opynoBaHve nepeknioyatens ¢ 6e306pbIBHbIM
nepeknioyeHnem 3amkHyTo npu Sl:

o F11-F14 3amkHyT

o F11-F12 pasomkHyT

O6opyaoBaHue nepeknoyaTens ¢ 6e306pblBHbIM
nepekntoyeHviem 3amkHyTo npu Sll:

o F21-F24 3amkHyT

o F21-F22 pasomkHyT

O6opynoBaHve nepeknioyatens ¢ 6e306pbIBHbIM
nepektoYeHnem 3aMKHyTO B nonoxeHun BbIK/1.:
o F11-F12 1 F21-F22 3amkHyTbI

o F11-F14 n F21-F24 pa3omkHyTbI

OR Qe

\F14 F22. 1F24

o F11-F14 fermé
e F11-F12 ouvert

@D Le commutateur de transfert est fermé en Sl:

Le commutateur de transfert est fermé en SlI:

o F21-F24 fermé
o F21-F22 ouvert

Le commutateur de transfert est en position OFF:
e F11-F12 et F21-F22 fermés
o F11-F14 et F21-F24 ouverts

L'apparecchiatura di commutazione ¢ chiusa in Sl:

e F11-F14 ¢ chiuso
o F11-F12 ¢ aperto

L'apparecchiatura di commutazione ¢ chiusa in Sll:

e F21-F24 ¢ chiuso
o F21-F22 ¢ aperto

L'apparecchiatura di commutazione ¢ un posizione OFF:

e F11-F12 e F21-F22 sono chiusi
o F11-F14 e F21-F24 sono aperti

o F11-F14 A&
o F11-F12 WiFF

) FHIEFFFEBSE S| A

SEHRFTRFBESTE Sl BlE:

o F21-F24 (&
o F21-F22 WiFF

TR T OFFUE:
o F11-F12 1 F21-F22 (A&
o F11-F14 7] F21-F24 BrFF

G Elequipo de conmutacion de transferencia esta
cerrado en Sl:
o F11-F14 esta cerrado
e F11-F12 esta abierto
El equipo de conmutacion de transferencia esta
cerrado en SlI:
e F21-F24 esta cerrado
o F21-F22 esta abierto
El equipo de conmutacién de transferencia esta
en posicion de apagado:
e F11-F12 y F21-F22 estan cerrados
o F11-F14 y F21-F24 estan abiertos

@ O equipamento de comutagao de transfergncia
esta fechado em SI:

o F11-F14 estéa fechado

o FF11-F12 esta aberto

O equipamento de comutagdo de transferencia
esta fechado em Sl

o F21-F24 esta fechado

o F21-F22 esta aberto

O equipamento de comutagao de transferencia
esta na posicao Desligado:

o F11-F12 e F21-F22 estdo fechados

o F11-F14 e F21-F24 estao abertos

F1 F2

F11 F21

®
GID Slopen GD Sl closed
(D Sl ouvert @ Sl fermé
@ Sl abierta @ Sl cerrada
@ Sl offen GB Sl geschlossen
ﬁ’ Sl aperto ﬁ’ Sl chiuso
@ Sl aberta @ Sl fechada
@ S| pasomkHyT @ S| 3aMKHYT
@D siwF ap sima

© ®
D Sliopen @ Sl closed
@ siouvert @D sliferme
GD Sl abierta GD sli cerrada
@ Sll offen GD Sl geschlossen
‘I’ Sll aperto ‘I’ Sl chiuso
@ Sll aberta @ Sll fechada
@ SlI pazomkHyT @ SlI 3amkHYyT
@D si @ap siima
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OF Auxiliary Contact Module Installation / Installation du module de contact auxiliaire OF /

1 Instalacion del modulo de contactos auxiliares de OF / Installation des OF-Hilfskontaktmoduls /
Installazione modulo di contatto ausiliario OF / Instalagao do médulo de contacto auxiliar OF /
YcTaHoBKa moayns BcnomoratenbHoro koHTakta OF / OF fifffiiskigiRezdE
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OF Auxiliary Contact Module Installation / Installation du module de contact auxiliaire OF /
Instalacion del médulo de contactos auxiliares de OF / Installation des OF-Hilfskontaktmoduls /
Installazione modulo di contatto ausiliario OF / Instalagao do médulo de contacto auxiliar OF /
YcTaHoBKa moayns BcnomoratenbHoro koHTakta OF / OF fifffiiskigiRezdE

10.2 TPSAUX33: Auxiliary Contact for OFF Position / Contact auxiliaire pour position OFF / Contacto auxiliar para
posicion de apagado / Hilfskontakt fiir AUS-Position (OFF) / Contatto ausiliario per posizione OFF / Contacto auxiliar
da posigao Desligado / BcnoMoraTenbHblii KOHTaKT Ans nonoxeHus BbIKJI1. /| OFF (i & iRtk

0 @ Transfer switching equipment is at OFF position: F12-F22 is closed
(D Le commutateur de transfert est en position OFF : F12-F22 fermé

@ El equipo de conmutacién de transferencia esta en posicion de
apagado: F12-F22 esta cerrado

@ Netzumschaltanlage in AUS-Position (OFF): F12-F22 geschlossen

‘I’ L'apparecchiatura di commutazione ¢ un posizione OFF: F12-F22 ¢
chiuso

@ O equipamento de comutagao de transfergncia esta na posicao
Desligado: F12-F22 esta fechado

@ O6opypoBaHue nepeknoyatens ¢ 6e306pbIBHbIM NepekioyeHrem
3aMKHYTO B nonoxeHuu BbIK/.: F12-F22 3amkHyT

@) HHRTTEEBNT OFF (18: F12-F22 14

F12! F14 F22!  |F24

F1 F2

F11”\ TF21

@) Transfer switching equipment is not at OFF position: F11-F14 and F21-F24 are closed
@ Le commutateur de transfert n'est pas en position OFF : F11-F14 et F21-F24 fermés

@ El equipo de conmutacion de transferencia no esta en posicion de apagado:
F11-F14 y F21-F24 estan cerrados

GB Netzumschaltanlage nicht in AUS-Position (OFF): F11-F14 und F21-F24 geschlossen

ﬁ) L'apparecchiatura di commutazione non ¢ in posizione OFF: F11-F14 e F21-F24 sono
chiusi

@ O equipamento de comutagdo de transfergncia ndo esta na posicdo Desligado:
F11-F14 e F21-F24 estao fechados

@ O6opynoBaHve nepeksioyaTens ¢ 6e306pbIBHbIM NepPeKtYeHneM 3aMKHYTO B
nonoxenuu BblK/.: F11-F14 n F21-F24 3amkHyTbI

@) 4EiTTREERLT OFF f18: F11-F14 F] F21-F24 (&

©-®

| F12 | F22 |F24
| F14

| F1 F2

! F11

™ TF21
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OF Auxiliary Contact Module Installation / Installation du module de contact auxiliaire OF /

1 Instalacion del modulo de contactos auxiliares de OF / Installation des OF-Hilfskontaktmoduls /
Installazione modulo di contatto ausiliario OF / Instalagao do médulo de contacto auxiliar OF /
YcTaHoBKa moayns BcnomoratenbHoro koHTakta OF / OF filpfiiskigiRezdE
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3-Position Slider / Curseur a 3 positions / Palanca deslizante de 3 posiciones /
1 1 3-Positionsschieber / Cursore a 3 posizioni / Cursor de 3 posi¢coes / 3-NO3ULIMOHHbIN
NON3yHKOBbLIN Nnepeknioyatens / (U B BEIFiR=

11.1 Auto Position / Position Auto / Posicion de modo automatico / Auto-Stellung / Posizione automatica /
Posigdo automatica / MonoxeHune «ABTo» | BT E

11.2 Manual Position / Position Manuel / Posicion de modo manual / Manuelle Stellung / Posizione manuale /
Posigdo manual / MonoxeHune «PyuHoe» | FEIEH
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3-Position Slider / Curseur a 3 positions / Palanca deslizante de 3 posiciones /
3-Positionsschieber / Cursore a 3 posizioni / Cursor de 3 posi¢coes / 3-NO3ULIMOHHbIN

Non3yHKoBbIN nepeknioyatens / 3B B FiRs

11.3 Lock Position / Position verrouillage / Posicion de bloqueo / Gesperrte Stellung / Posizione Blocco / Posi¢cido de

bloqueio / NonoxeHue «Bnokuposkar / HTEMNE

A A

WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA / WARNUNG /
AVVERTIMENTO / ATENGAO / NPEOQYNPEXOEHUE / &

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK

Make sure that the switch is in OFF
position before locking it.

Failure to follow these instructions can
result in death, serious injury, or
equipment damage.

RISQUE D'ELECTROCUTION

Veérifiez que le commutateur est en position
OFF avant de le verrouiller.

Si ces directives ne sont pas respectées,
cela peut entrainer la mort ou des
blessures graves ou des dommages
matériels.

RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA
Asegurese de que el interruptor esté en la
posicién de apagado antes de bloquearlo.
El incumplimiento de estas instrucciones
puede causar la muerte, lesiones serias
o daiio al equipo.

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN
SCHLAGS

Stellen Sie sicher, dass der Schalter sich in|
der AUS-Stellung befindet, bevor Sie ihn
verriegeln.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen
kann Tod, schwere Verletzungen oder
Sachschéaden zur Folge haben.

RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE
Verificare che l'interruttore sia nella
posizione OFF prima di bloccarlo.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
puo provocare morte, gravi infortuni o
danni alle apparecchiature.

PERIGO DE CHOQUE ELETRICO
Certifique-se de que o interruptor esta na
posigéo Desligado antes de bloquea-lo.
A nao observancia destas instrugoes
pode provocar a morte, ferimentos
graves, ou danos no equipamento.

OMACHOCTb MOPAXEHUA
ANEKTPUYECKUM TOKOM

Mepen 6rnoknpoBKoii NepekroyaTens
y6eauTech, 4TO OH HaXOAWTCS B
nonoxenun OFF (Bbikn.).

HecoGniogeHmne aTuX UHCTPYKLMIA MOXeT
npMBeCTU K CMepTH, Cepbe3HON

TpaBMe UMK NOBPEXAEHUIO
o6opyaoBaHus.

FERERR
BT, BRFFRALT OFF fu&.
FiEfE LiRiAIARsE S S A RATERIR SR

_
. . sl >
n\;@ 8l >
- 525 © o 8 ] Raft
=LA o o b —
= 4 J N == |
o> \ A
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@ 3.5-6 mm
@ 0.14-0.24 in.
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1

Dielectric Test / Test diélectrique / Prueba dieléctrica / Dielektrizitatspriufung / Test

dielettrico / Ensaio dieléctrico / UcnbiTaHMe Ha guanekTpuyeckyto npoyHocTb / T ERiMizY

NOTICE / AVIS / AVISO / HINWEIS / AVVISO / AVISO / YBEOMIIEHME / iF&

HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE

e Before dielectric test, put the dielectric
switch to test position to turn off controller.
e After the dielectric test, put the dielectric
switch back to run position to power on
controller.

Failure to follow these instructions can
result in equipment damage.

RISQUE DE DOMMAGES MATERIELS

e Avant de procéder au test diélectrique,
placez le commutateur diélectrique en
position de test pour mettre le contréleur
hors tension.

e Une fois le test diélectrique terminé,
replacez le commutateur diélectrique en
position de marche pour mettre le contréleur
sous tension.

Si ces directives ne sont pas respectées,
cela peut entrainer des dommages
matériels.

RIESGO DE DANOS EN EL EQUIPO

e Antes de la prueba dieléctrica, coloque el
conmutador dieléctrico en la posicién de
prueba para apagar el controlador.

e Tras la prueba dieléctrica, coloque el
conmutador dieléctrico de nuevo en la
posicién de funcionamiento para encender
el controlador.

El incumplimiento de estas instrucciones
puede causar dano al equipo.

GEFAHR EINER
GERATEBESCHADIGUNG

e Vor der Dielektrizitatsprifung ist der
dielektrische Schalter in die Testposition
zu setzen, um die Steuerung
auszuschalten.

o Nach der Dielektrizitatspriifung den
dielektrischen Schalter wieder in die
Betriebsposition zurticksetzen, um die
Steuerung einzuschalten.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen
kann Sachschéaden zur Folge haben.

RISCHIO DI DANNI
ALL'APPARECCHIATURA

e Prima del test dielettrico, posizionare
l'interruttore dielettrico in posizione di test
per spegnere il controller.

e Dopo il test dielettrico, riportare
l'interruttore dielettrico in posizione di
funzionamento per alimentare il controller.
Il mancato rispetto di queste istruzioni
puo provocare danni alle
apparecchiature.

PERIGO DE DANOS NO EQUIPAMENTO
e Antes do teste dielétrico, coloque o
interruptor dielétrico na posicéo de teste
para desligar o controlador.

e Apos o teste dielétrico, coloque o
interruptor dielétrico na posicéo de
execugao para ligar o controlador.

A nao observancia destas instrucdes pode
provocar danos no equipamento.

OMNACHOCTb NOBPEXOEHUA
OBOPYOBAHUA

e lNepepn ucnbiTaHueM Ha
[OM3NEKTPUYECKYHO NMPOYHOCTb NepeBeanTe
BbIKIKOYaTENb ANINEKTPUYECKOTO
MCMbITAHUS B UCMbITATENbHOE MOMNOXKEHME,
4YTOOGbI BbIKMIOYUTL KOHTPOMIEp.

o [ocne UcnbITaHWst Ha AU3NEKTPUYECKYHO
NPOYHOCTb NEepeBEAUTE BbIKMIOYaTENb
[OM3NEKTPUYECKOrO UCMbITaHUs B pabouee
NonoXeHue, YToGbI BKMIOYUTL MUTAHNE
KOHTponnepa.

Hecob6niogeHne aTMX MHCTPYKLUIA MOXET
NPUBECTU K NOBPEXAEHMUIO
obopyaoBaHus.

IRERFER

o HITNRENIRZA, BISNEFXETN
A, LKHEEIER,

o NEEMIHAERE, BHNBFXERIET
&, LUsEhles.

FEfE LR AT sE S BIR S IRIF.

@ Dielectric test authorized.

@ Test diélectrique autorisé.

@ Prueba dieléctrica autorizada.

@ Dielektrische Priifung autorisiert.

‘I’ Test dielettrico autorizzato.

@ Teste dielétrico autorizado.

@ MpoBeaeHvie ncnbiTaHNs Ha
[N3NEKTPUYECKYI0 MPOYHOCTh
paspeLueHo.

@A) NENR T,

@ After the dielectric test.

(D Apres le test diélectrique.

@ Después de la prueba dieléctrica.

GD Im Anschluss an eine dielektrische
Priifung.

‘I’ Dopo il test dielettrico.

@ Apbs o teste dielétrico.

@ [evcTBusi, BbINONMHSAEMbIE NOCNe
MCMbITAHUSA Ha AVNANEKTPUYECKYIO
NPOYHOCTb.

@D NIRRT,
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1

Function Module Installation / Installation du module de fonction / Instalacion del médulo

de funciones / Installation des Funktionsmoduls / Installazione modulo funzione /

Instalagdo do médulo de fungio / YcTaHoBKa chyHKuMoHanbHoro moayns / JIgEtRIR T

NOTICE / AVIS / AVISO / HINWEIS / AVVISO / AVISO / YBELJOMJIEHME / i¥7&

INOPERABLE FUNCTION MODULE

Do not install the function module unless
the dielectric switch is in test position.
Failure to follow these instructions can
result in failure of function module.

MODULE DE FONCTION INOPERANT
N'installez pas le module de fonction si le
commutateur diélectrique n'est pas en
position de test.

Le non-respect de ces instructions peut
entrainer une défaillance du module de
fonction.

MODULO DE FUNCIONES INOPERABLE
No instale el médulo de funcién a menos
que el conmutador dieléctrico esté en
posicion de prueba.

No seguir estas instrucciones puede
provocar un fallo en el médulo de
funciones.

FUNKTIONSUNFAHIGES
FUNKTIONSMODUL

Das Funktionsmodul nur installieren, wenn
sich der dielektrische Schalter in der
Testposition befindet.

Die Nichtbeachtung dieser
Anweisungen kann den Ausfall des
Funktionsmoduls zur Folge haben.

MODULO FUNZIONE INUTILIZZABILE
Non installare il modulo funzione se
l'interruttore dielettrico non € in posizione
di test.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
puo provocare il guasto del modulo
funzione.

MODULO DE FUNGAO NAO
OPERACIONAL

S6 deve instalar o médulo de fungéo se o
interruptor dielétrico estiver na posicédo de
teste.

O nao cumprimento destas instrucdes
pode causar uma flha do médulo de
funcéo.

HEPABOTOCIMOCOEHbIN
DOYHKLUMOHANbHbIN MOAYIb

He ycTaHaBnvBaiTe dyHKLUMOHANbHbIN
Moayrnb, eCrnn BblkntovaTenb
[N3NEKTPUYECKOro UCTbITaHWSt HAXOANUTCS
B UCMbITATESIbHOM MOMOXEHUN.
HecobGnoaeHne AaHHbIX MHCTPYKLUA
MOXeT NPUBECTYU K OTKasy
(pyHKLMOHaNbLHOro Moayns.

THREIRIRSCH
REENBEFFRGTIFHIER, F8B%
EIHEEIR,
FEFRLIA R sE S SRR,

D) Note: TPCCOM16 and TPCDIO15 are used only for TransferPacT Active Automatic Transfer Switching Equipment.
(D Remarque: le TPCCOM16 et le TPCDIO15 ne sont utilisés que pour le commutateur de transfert TransferPacT Active Automatic.
@ Nota: TPCCOM16 y TPCDIO15 solo se utilizan para equipos de conmutacién de transferencia TransferPacT Active Automatic.

D Anmerkung: TPCCOM16 und TPCDIO15 werden ausschlieRlich fiir TransferPacT Active Automatic Netzumschalter verwendet.

ﬁ’ Nota: TPCCOM16 e TPCDIO15 sono utilizzati solo per apparecchiatura di commutazione trasferimento TransferPacT Active Automatic.
@ Nota: os modelos TPCCOM16 e TPCDIO15 séo utilizados apenas para equipamento de comutagéo de transferéncia TransferPacT Active Automatic.

@ Mpumeyanue: TPCCOM16 n TPCDIO15 ucnonbaytotcs Tonbko Ans o6opynoBaHusa nepekntodatens ¢ 6e306pbiBHbIM nepekntodeHrem TransferPacT Active Automatic.
@) iF: TPCCOM16 #1 TPCDIO15 {UEFF TransferPacT Active Automatic 4&HEFF<FEE,

TPCCOM16|TPCDIO11
TPCDIO05 |TPCDIO13
TPCDIO07 [TPCDIO14
TPCDIO08 |TPCDIO15
TPCDIO10 |TPCDIO17

.1 Nem
0.88 Ib-in.

ool

0.05-2.6 mm?
30-13 AWG
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Function Module Installation / Installation du module de fonction / Instalacion del médulo

de funciones / Installation des Funktionsmoduls / Installazione modulo funzione /

Instalagdo do médulo de fungio / YcTaHoBKa chyHKuMoHanbHoro moayns / JIgEtRIR T3

dx

TPCCOM16

Modbus RTU (Serial Port) / Modbus RTU (port série) /

Modbus RTU (puerto en serie) / Modbus RTU (Serieller Anschluss) /
RTU Modbus (Porta seriale) / Modbus RTU (porta de série) /
Modbus RTU (nocnenosatenbHbin nopt) / Modbus RTU (E34Tiw0)

LS2 LS1 LS4

o———0
AW1 AW2

TPCDIOO05

Load Shedding and Availability / Délestage et disponibilité /

Desconexion y disponibilidad de carga / Lastabwurf und Verfiigbarkeit /
Disponibilita ed eliminazione del carico / Deslastre de carga e disponibilidade /
C6poc Harpyakv v goctynHocTs / I ENEFIIRSIE =

T RT1
© o0 0
1 1
| |
BN N
1 1
1 1
6 o o
TI2 RT2
TPCDIO07

Inhibit and Test / Inhibition et test / Inhibir y probar / Sperren und prifen /
Inibizione e test / Inibigdo e teste / 3anpeT u TecT / E& I FEEHEFNEE AT,

V2

¢
SN
&

™
So------05
So-----0om

VO

TPCDIO08

Voluntary / Volontaire / Voluntario / Freiwillig /
Volontario / Voluntéario / MponssonsHo / &%

™
P1+O----"----0OP1-

m
P2+ O---~----0 P2-

TPCDIO10

Fire Protection (24 V Pulse) / Protection incendie (impulsion de 24 V) /

Proteccion contra incendio (de pulso, 24 V) / Brandschutz (24 V-Impulse) /
Protezione da incendio (24 V impulso) / Proteg&o contra incéndio (impulso de 24 V) /
MpoTtueonoxapHas sawmta (umnynsc 24 B) / fkifDC24V;iEEEAEN

™
C1+0-------0C1-

TPCDIO11 (24 V=)

Fire Protection (24 V Constant) / Protection incendie (constante de 24 V) /

Proteccion contra incendio (constante, 24 V) / Brandschutz (24 V-Konstante) /
Protezione da incendio (24 V costante) / Proteg&o contra incéndio (constante de 24 V) /
MpoTusonoxapHas 3awmta (noctosiHHo 24 B) / [8EDC24ViEHEARNELR

™
C1+0---~----0Cl1-

TPCDIO13 (230 V~.)

Fire Protection (230 V Constant) / Protection incendie (constante de 230 V) /

Proteccion contra incendio (constante, 230 V) / Brandschutz (230 V-Konstante) /
Protezione da incendio (230 V costante) / Protegéo contra incéndio (constante de 230 V) /
MpoTtusonoxapHas 3awmra (noctosHHo 230 B) / [BEAC230V;HEBAEXNiE LR

TPCDIO14

Fire Protection / Protection incendie / Proteccion contra incendio / Brandschutz /
Protezione da incendio / Protegdo contra incéndio / MpoTuBonoxapHas 3awuTa /

24V+ 24V-
o +- O
TPCDIO15

BUS Extension and 24 VDC / Extension de bus et 24 VCC /

Extension de BUS y 24 V CC / BUS-Erweiterung und 24 VDC /
Estensione BUS e 24 VCC / Extensdo BUS e 24 VCC /

Yanunutens LWWHBI v 24 B nocT. Toka / DC24VESEIZOFIBUSY iR

FolGiHFIEREN

G2 G1 G4

o———0
Al A2
TPCDIO17

Genset Time-delay and Alarm / Temporisation et alarme de génératrice /
Temporizador y alarma de grupo electrégeno / Generatoranlage Zeitverzégerung
und Alarm / Allarme e ritardo gruppo elettrogeno / Tempo de atraso e alarme do
genset / BpemeHHasi 3aepxka reHepaTopHO YCTaHOBKW U aBapUiHbIi curHan /

R R EFRE
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@ Only for TransferPacT Active Automatic Transfer Switching Equipment

(D Uniquement pour le commutateur de transfert TransferPacT Active Automatic

@ Solo para equipos de conmutacioén de transferencia TransferPacT Active Automatic

@ Nur fir TransferPacT Active Automatic Netzumschalter

ﬂ) Solo per apparecchiatura di commutazione trasferimento TransferPacT Active Automatic

@ Apenas para equipamento de comutacdo de transferéncia TransferPacT Active Automatic

@ Tonbko Ansa obopynoBaHua NepeknoyaTens ¢ 6e306pbIBHLIM NepeknoveHnem
TransferPacT Active Automatic

D) (HEFT TransferPacT Active Automatic #E#aFF<FE 58

TPCCIF04

TPCDIO15

3m
S2m = 9.84ft
:6.56ft :
Y A
TRV00810 TRV00820 TRV00830

i

13.4£0.2

?28.6+0.2
@ 1.134£0.008

0.53+0.008

‘ 30.3+0.2

1.19+0.008

8.4+0.2
0.33+0.008

2+0.2 N'm
17.7x1.77 Ib-in.
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@ Only for TransferPacT Active Automatic Transfer Switching Equipment

(D Uniquement pour le commutateur de transfert TransferPacT Active Automatic

@ Solo para equipos de conmutacioén de transferencia TransferPacT Active Automatic
@ Nur fir TransferPacT Active Automatic Netzumschalter Y
ﬂ) Solo per apparecchiatura di commutazione trasferimento TransferPacT Active Automatic
@ Apenas para equipamento de comutacdo de transferéncia TransferPacT Active Automatic

3 .
@ Tonbko Ans obopyaosaHua nepeknoyaTens ¢ 6e306pbIBHBIM NepekioyeHnem H
TransferPacT Active Automatic H E
) (HEFT TransferPacT Active Automatic #E#aFF<FE 58 : f3m
S2m - 9.84 ft
E 6.56 ft E
Y Y
TRV00810 TRV00820 TRV00830

?28.6+0.2
@ 1.13+£0.008

‘ 30.3+0.2

1.19+0.008

PZ1/PZ2

13.4£0.2
0.53+0.008

8.4+0.2
0.33+0.008

0.7+0.05 Nem
6.2+0.44 Ib-in.

17.7£1.77 lb-in. . @
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TransferPacT Active Automatic

TransferPacT Automatic
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Manufacturing Date / Date de fabrication / Fecha de fabricacion / Herstellungsdatum /
Data di produzione / Data de fabrico / lata npoussoactsa / #li&EHHA

14

14.1 Transfer Switching Equipment / Commutateur de transfert / Equipo de conmutacién de transferencia /
Netzumschalter / Apparecchiatura di commutazione trasferimento / Equipamento de comutagao de transferéncia /
O6opynoBaHue nepekniovatens ¢ 6e306pbIBHbIM NnepekntoveHvem | BEEEIRFCHEE

D The product's manufacture date is €D La date de fabrication du produitest (I La fecha de fabricacién del producto G Der Herstellungscode des Produkts

coded PP YYWWDLLXXXX, where:
e PP: plant code

o YY: year of manufacture

o WW: week of manufacture

o D: weekday of manufacture
(Monday = 1)

o LL: Production line number

o XXXX: Serial number

Eg: WG 19032200640 = product
manufactured at plant WG on
Tuesday 15 January 2019 at
line 20 with serial number 0640.

‘3 La data di fabbricazione del prodotto

presenta la codifica

PP YYWWDLLXXXX, dove:

e PP: codice impianto

e YY: anno di fabbricazione

o WW: settimana di fabbricazione

e D: giorno di fabbricazione (Lunedi = 1)

e LL: numero linea di produzione

o XXXX: numero di serie

Es.: WG 19032200640 = prodotto
fabbricato presso l'impianto WG martedi
15 gennaio 2019 in linea 20 con numero
di serie 0640.

(31D A data de fabricagéo do produto &

codée sous la forme

PP YYWWDLLXXXX :

o PP: code de l'usine

e YY: année de fabrication

o WW: semaine de fabrication

o D: jour de fabrication (lundi = 1)

e LL: numéro de la ligne de production
o XXXX: numéro de série

Ex. : 19032200640 = produit fabriqué
dans l'usine WG le mardi 15 janvier
2019 sur la ligne 20 avec le numéro de
série 0640.

codificada PP YYWWDLLXXXX, onde:
e PP: cédigo da planta

e YY: ano de fabricagao

o WW: semana de fabricagéo

e D: dia da semana de fabricagao
(segunda-feira = 1)

e LL: numero da linha de produgéo

o XXXX: numero de série

Por exemplo: WG 19032200640 =
produto fabricado na fabrica WG na
terca-feira, 15 de janeiro de 2019, na
linha 20 com o numero de série 0640.

Médulo de fungio / ®yHKuMoHanbHbLIM Moaynk | TBEIEIR

presenta la codificacion

PP YYWWDLLXXXX, donde:

e PP: codigo de planta

e YY: afio de fabricacién

o WW: semana de fabricacion

o D: dia de la semana de fabricacion
(lunes = 1)

e LL: numero de la linea de produccion
o XXXX: numero de serie

P. ej.: WG 19032200640 = producto
fabricado en la planta WG el martes 15
de enero de 2019 en la linea 20 con el
numero de serie 0640.

(@ [ara npoussoacTsa nsaenus ykasasa

B Buae koga PP YYWWDLLXXXX, rae:
e PP: kop 3aBoaa

e YY: rog npon3BoacTBa

o WW: Hepensi npon3BoacTea

o D: geHb Hepenu NponsBoacTBa
(noHepenbHuk = 1)

e LL: Homep Npon3BOACTBEHHON NUHUN
o XXXX: cepuitHbIn Homep

Hanpumep: WG 19032200640 = nsgenue,

n3rotoBneHHoe Ha 3aBoge WG, Bo

BTOPHUK 15 aHBaps 2019 roga Ha NUHUK

20 v nvetollee cepuitHbii Homep 0640.

ist folgendermaRen codiert:

PP YYWWDLLXXXX. Hierbei gilt:
e PP: Werkscode

e YY: Jahr der Herstellung

o WW: Woche der Herstellung

e D: Wochentag der Herstellung
(Montag = 1)

e LL: Nummer der Produktionslinie
o XXXX: Seriennummer

Bsp.: WG 19032200640 = Produkt in
Werk WG am Dienstag, den 15.
Januar 2019 auf Linie 20 mit
Seriennummer 0640 hergestellt.

1D RS ARG

PP YYWWDLLXXXX, He:

o PP: T/ XEZ

o YY: FIEFD

o WW: Hli&fE

o D: EHiJ1 (2Hf—=1)

o LL: &R S

o XXXX: FF5IS

f5Ign: WG 19032200640 = F 2019
F1H15HEH"FET WGH
4reEL 20 PENENF R, HFIS
59 0640,

14.2 Function Module / Module de fonction / Médulo de funcion / Funktionsmodul / Modulo funzione /

) The product's manufacture date is

coded PP-YY-MM-DD-X-NNNN, where:
e PP: plant code

o YY: year of manufacture

o MM: month of manufacture

o DD: day of manufacture

e X: product code

o NNNN: product produced number
Eg: WG-21-07-30-A-0640 = 0640 A
product manufactured at plant WG in
the day of 2021-07-30.

ﬁ) La data di fabbricazione del prodotto

presenta la codifica
PP-YY-MM-DD-X-NNNN, dove:

e PP: codice impianto

e YY: anno di fabbricazione

o MM: mese di produzione

e DD: giorno di produzione

e X: codice prodotto

o NNNN: numero produzione prodotto
Es: WG-21-07-30-A-0640 = 0640 A
prodotto fabbricato presso I'impianto
WG il giorno 30-07-2021.

€D La date de fabrication du produit est

codée sous la forme
PP-YY-MM-DD-X-NNNN:

o PP: code de l'usine

e YY: année de fabrication

o MM: mois de fabrication

o DD: jour de fabrication

e X: code du produit

o NNNN: numéro de production du
produit

Ex. : WG-21-07-30-A-0640 = 0640
Produit fabriqué dans l'usine WG le
30-07-2021.

(1) A data de fabricagéo do produto &

codificada PP-YY-MM-DD-X-NNNN,
onde:

e PP: codigo da planta

e YY: ano de fabricagao

o MM: més de fabricacédo

e DD: dia de fabricagao

e X: codigo do produto

o NNNN: nimero do produto produzido
Por exemplo: WG-21-07-30-A-0640 =
0640 Um produto fabricado na fabrica
WG no dia de 2021-07-30.

GD) La fecha de fabricacion del producto

presenta la codificacion
PP-YY-MM-DD-X-NNNN, donde:
e PP: codigo de planta

e YY: afo de fabricacion

o MM: mes de fabricacion

o DD: dia de fabricacion

e X: cédigo de producto

o NNNN: nimero producido de producto
P. ej.: WG-21-07-30-A-0640 = Producto
0640 A fabricado en la planta WG el dia

30-07-2021.

@ [lata npouaBoacTBa U3nenus ykasaHa

B Buae koga PP-YY-MM-DD-X-NNNN,
roe:

e PP: kon 3aBoga

e YY: rog npon3BoacTBa

o MM: mecsL npom3BoacTea

e DD: geHb nponsBoacTea

o X: koA nsgenvs

o NNNN: Homep npounsBefgeHHOro
n3genus

Hanpumep: WG-21-07-30-A-0640 =
0640 N3penue, N3roToBneHHoe Ha
3aBoge WG B aeHb 2021-07-30.

G5 Der Herstellungscode des Produkts

ist folgendermaRen codiert:
PP-YY-MM-DD-X-NNNN. Hierbei gilt:
e PP: Werkscode

e YY: Jahr der Herstellung

o MM: Monat der Herstellung

o DD: Tag der Herstellung

e X: Produktcode

o NNNN: Fertigungsnummer des
Produkts

Bsp.: WG-21-07-30-A-0640 = Produkt
mit Nummer 0640 in Werk WG am
30.07.2021 hergestellt.

1) PRSI R

PP-YY-MM-DD-X-NNNN, Er:

o PP: T/ XS

o YY: HIEF

o MM: FliEF %

e DD: #iEHEA

o X: =R

o NNNN: F=R4EF=473

g0, WG-21-07-30-A-0640 = F
2021-07-30 HELS” WG &y
0640 A =53,
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